	Číslo smlouvy kupujícího: následně doplní zadavatel
Číslo smlouvy prodávajícího: doplní dodavatel

Zapouzdřený rozvaděč 110 kV 
Prostějov

Příloha č. 2 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

1. POPIS PŘEDMĚTU

Specifikace se vztahuje na kovově kryté, typově odzkoušené rozvaděče do 123 kV s izolací plynem SF6. Rozvaděče budou v modulárním provedení. Přípojnice jsou uvnitř uzavřené nádoby (tanku) s plynem SF6  včetně aktivních částí spínacích přístrojů včetně vypínačů. Vypínače budou s funkcí opětného zapínání.
Rozvaděč 123 kV bude řešen jako jednopřípojnicový s podélným dělením. Konkrétní schéma zapojení bude řešeno v příslušné objednávce.

2. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
2.1 Normy a předpisy
Rozvaděč musí splňovat požadavky těchto norem:
	ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

	ČSN EN 60137 ed.4
	Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

	ČSN EN 60376
	Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

	ČSN EN 60 447 ed.2
	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání

	ČSN EN 61082-1 ed.3
	Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

	ČSN EN 62271 -1 ed.2
	Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení

	ČSN EN 62271-203 ed.2
	Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV

	ČSN EN 62271-100 ed.2
	Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

	ČSN EN 62271-102
	Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

	ČSN EN 60529
	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

	ČSN EN 60099-5 ed.2
	Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití

	ČSN EN 60099-4 ed.3
	Svodiče přepětí – Část 4: Bezjiškřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím


Nabízený rozvaděč musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.



3. UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY

3.1 Technické parametry
3.1.1 Parametry sítě VVN
	Jmenovité napětí sítě UN
	110 kV

	Maximální napětí sítě UM
	123 kV

	Počet fází
	3

	Jmenovitá frekvence soustavy
	50 Hz

	Druh distribuční sítě
	Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem



3.1.2 Charakteristika pracovního prostředí
	Prostředí
	Vnitřní, normální

	Rozsah teplot okolí
	-25  až + 40 °C

	Nadmořská výška
	do 1000 m

	Relativní vlhkost
	95 %








3.2 Technické požadavky
3.2.1 Obecné požadavky
Rozvaděč musí odpovídat požadavkům platných norem, zejména normě ČSN EN 62 271-203, jsou  určeny pro vnitřní instalaci a splňují požadavky normy ČSN EN 62 271-1.


Minimální požadované parametry rozvaděče:

	Jmenovité napětí Ur
	123 kV

	Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota)

	Společná hodnota
	550 kV

	V odpojovací dráze
	630 kV

	Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota)

	Společná hodnota
	230 kV

	V odpojovací dráze
	265 kV

	Jmenovitá frekvence
	50Hz

	Jmenovité proudy Ir (hlavních obvodů)

	Přípojnice
	1600 A

	Vývod s vypínačem (vývodové pole, transformátorové pole)
	1250 A

	Příčný spínač
	1600 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud/jmen. doba zkratu                     Ik/tk
	min. 25 kA/1 s

	Jmenovitý dynamický výdržný proud                                                   Ip
	min. 63 kA

	Stupeň krytí (podle ČSN EN 60529)
	min. IP2X

	Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku)
	max. 0,1 % za rok 


	

Odpínač musí odpovídat normě ČSN EN 62271-103. 
Uzemňovač a odpojovač musí odpovídat ČSN EN 62271-102.
Vypínač musí odpovídat ČSN EN 62271-100.
Všechny plynové oddíly musí být vybaveny ochranými membránami.
Spínací prvky rozvaděče musí umožňovat místní i dálkovou manipulaci.





3.2.1.1 Vývod na venkovní vedení (vývodové pole s vypínačem) – 2x, pole AEA01 a AEA05
	Jmenovité napětí Ur
	123 kV

	Počet pólů
	3

	Zhášecí medium
	plyn SF6

	Integrovaná ovládací skříň
	ANO – 1ks

	Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem
	ANO

	Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor)
	ANO - 1 ks

	Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A)
	ANO - 3 ks



	Vypínač (1x)

	Počet zapínacích cívek
	1

	Počet vypínacích cívek
	2

	Počítadlo spínacích funkcí
	Bez možnosti nulování

	Volné signální kontakty (minimálně)
	9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH

	Pohon
	Elektromotorický s pružinovým střadačem, třípohonový

	Nouzové ovládání (tlačítka)
	ANO

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Jmenovitý proud	Ir
	min. 1250 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud	Ik
	min. 25 kA

	Jmenovitý dynamický výdržný proud	Ip
	min. 63 kA

	Jmenovitý zkratový zapínací proud	Ima
	min. 25 kA

	Jmenovitý zkratový vypínací proud	Isc
	min. 63 kA

	Činitel prvního vypínacího pólu
	min. 1,5

	Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100

	O – t – CO – t‘ – CO
	O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO

	Odpojovač s uzemňovačem (2x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty (minimálně)
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Jmenovitý proud	Ir
	min. 1250 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud	Ik
	min. 31,5 kA

	Jmenovitý dynamický výdržný proud	Ip
	min. 80 kA

	Rychlozkratovač (1x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty (minimálně)
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový

	Jmenovitý primární proud
	800 A 

	Jmenovitý sekundární proud všech jader
	1 A 

	Výkony jader
	

	1. jádro
	TP 0,2 / 15 VA

	2. jádro
	TP 0,5 / 15 VA

	3. jádro
	5P20 / 30 VA

	4. jádro
	5P20 / 30 VA

	Orientace svorek
	P1 směrem k přípojnici,
P2 směrem k venkovnímu vedení

	Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový, s možností ručního odpojení (odpojovač s ručním pohonem)

	Jmenovité primární napětí
	110/3 kV

	Jmenovité sekundární napětí
	0,1/3 kV

	Parametry
	

	1. vinutí
	TP 0,2 / 15 VA

	2. vinutí
	TP 0,5 / 15 VA

	3. vinutí
	TP 3P / 30 VA

	

	Připojení na venkovní vedení
	Pomocí příslušných spojovacích, úhlových a dalších modulů včetně trifikátoru a průchodek (přechod SF6/vzduch) nutných pro připojení venkovního vedení po průchodu stěnou rozvodny.

	Modul připojení na holé vodiče venkovního vedení 110kV a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů
	min. do průřezu 350 mm2

	Relé pro sledování hustoty plynu
	V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6

	Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.)
	ANO






3.2.1.2 Pole transformátoru T10X (vývodové pole s vypínačem) – 2x, pole AEA02 a AEA04 
	Jmenovité napětí Ur
	123 kV

	Počet pólů
	3

	Zhášecí medium
	plyn SF6

	Integrovaná ovládací skříň
	ANO – 1 ks

	Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem
	ANO



	Vypínač (1x)

	Počet zapínacích cívek
	1

	Počet vypínacích cívek
	2

	Počítadlo spínacích funkcí
	Bez možnosti nulování

	Volné signální kontakty (minimálně)
	9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH

	Pohon
	Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Jmenovitý proud	Ir
	min. 1250 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud	Ik
	min. 25 kA

	Jmenovitý dynamický výdržný proud	Ip
	min. 63 kA

	Jmenovitý zkratový zapínací proud	Ima
	min. 25 kA

	Jmenovitý zkratový vypínací proud	Isc
	min. 63 kA

	Činitel prvního vypínacího pólu
	min. 1,5

	Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100

	O – t – CO – t‘ – CO
	O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO

	Odpojovač s uzemňovačem (1x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty (minimálně)
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Jmenovitý proud	Ir
	min. 1250 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud	Ik
	min. 25 kA

	Jmenovitý dynamický výdržný proud	Ip
	min. 63 kA

	Uzemňovač (1x)

	Rychlozkratovač (1x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový

	Jmenovitý primární proud
	400 A 

	Jmenovitý sekundární proud všech jader
	1 A 

	Výkony jader

	1. jádro
	TP 0,2 / 15 VA

	2. jádro
	TP 0,5 / 15 VA

	3. jádro
	5P20 / 30 VA

	4. jádro
	5P20 / 30 VA

	Orientace svorek
	P1 směrem k přípojnici,
P2 směrem k transformátoru

	

	Připojení na transformátor T10X
	Pomocí modulu kabelového připojení včetně kabelové zdířky 
(samičí část / female part)

	Modul kabelového připojení včetně kabelové zdířky 
(samičí část / female part)
	min. do průřezu 300 mm2 (bude upřesněno při objednávce)

	Relé pro sledování hustoty plynu
	V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6

	Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.)
	ANO





3.2.1.3 Podélné dělení – 1x, pole AEA03
	Jmenovité napětí Ur
	123 kV

	Počet pólů
	3

	Zhášecí medium
	plyn SF6

	Integrovaná ovládací skříň
	ANO – 1 ks

	Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem
	ANO



	Odpojovač s uzemňovačem (2x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty (minimálně)
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	Jmenovitý proud	Ir
	min.1600 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud	Ik
	min. 25 kA

	Jmenovitý dynamický výdržný proud	Ip
	min. 63 kA

	Uzemňovač (2x)

	Rychlozkratovač (2x)

	Možnost nouzové ruční manipulace
	ANO

	Volné signální kontakty (minimálně)
	7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH

	Pohon
	Elektromotor

	Ovládací napětí Un
	110 V DC

	

	Relé pro sledování hustoty plynu
	V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6

	Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.)
	ANO








3.2.2 Konstrukce

3.2.2.1 Nádoba

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli s antikorózní ochranou. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení. 
Provozní a pracovní podmínky pro vnitřní instalaci rozvaděčů odpovídají normě ČSN EN 62271-1. Průměrná relativní vlhkost vzduchu naměřená za 24 h nepřesáhne 95 %. Může nastat příležitostná kondenzace (rel. vlhkost vzduchu 100 %).
Plnícím mediem je plyn SF6 odpovídající normě ČSN EN 60376. Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnící tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize. 
Jednotlivé plynem izolované oddíly se musí podrobit tlakové zkoušce podle ČSN EN 62271-203.
Všechny mechanicky spojené součásti musí být zabezpečeny proti otřesům. Výstražné značky se zákazem vrtání musí být umístěny na přístupné plochy nádoby plněné plynem SF6.
Musí být zaručena taková těsnost, že jmenovitý provozní tlak v nádobě se udrží minimálně po dobu 30 let. Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) nesmí překročit 0,1 % za rok. Rozvaděč musí být označen v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014.
3.2.4. Chování v případě obloukových zkratů 
Ochrana přetlaku nádoby musí být provedena pomocí pojistné membrány. 
Protrhnutí membrány musí nastat při vyšším než provozní tlaku a při nižším přetlaku než je tlak pro protržení nádoby.
3.2.3 Konfigurace zapojení rozvaděče
Zapojení bude do „H“ s tím, že bude připravená prostorová rezerva pro rozšíření o jedno vývodové pole, viz. jednopólové schéma. Rozvaděč se dodá jako jeden celek na místo určení včetně všech propojovacích a spojovacích dílů. Sestava musí umožňovat případné rozšíření sestavy na obě strany. 
3.2.5. Rozměry a hmotnosti
Sestava pěti polí (standardní zapojení do „H“) nesmí mít větší celkovou hmotnost než 22 000 kg. Maximální půdorysné rozměry sestavy nesmí být větší jak 4 800 mm x 6 500 mm.
Sestava sedmi šesti polí (s uvažováním rozšíření sestavy o dvě jedno pole pro vývod s vypínačem pro transformátor nebo pro pole s vypínačem pro vývod na venkovní vedení nebo kabelem) musí mít půdorysné rozměry menší jak 9 8006 000 x 6 5000 mm.
Největší přípustná hmotnost nejtěžšího samostatného dílu sestavy nesmí být větší jak 3 500 kg. Maximální délka největšího dílu sestavy pro přepravu nesmí být delší jak 3 900 mm, širší jak 1 400 mm a vyšší jak 2 600 mm.
Osová rozteč modulů s rozdělovací hlavou s třemi průchodkami (přechod SF6/vzduch) pro vývod na venkovní vedení je 8 000 mm mezi prostředními průchodkami.
3.2.6. [bookmark: _GoBack]Označování a popis 
Jednotlivá pole musí být vybavena identifikačními štítky.
3.2.7. Systém detekce úniku plynu SF6 
Součástí dodávky je i systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014.
Jednotlivé hermeticky uzavřené nádoby jsou vybavené kontakty a kabeláží pro přenos informace o úniku plynu SF6 do skříně NN (ochrany). Všechny nádoby s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu SF6.
Systém detekce úniku plynu SF6 musí být konstruován takovým způsobem, aby byla možná jeho pravidelná kontrola ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 na místě instalace rozvaděče a to bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče.

3.2.8. Výrobní štítek
Všechny záznamy, dokumenty a popisy, stejně jako označení, typ a varování (značky) musí být provedeny v českém jazyce. Na pevné části přední desky každého rozvaděče musí být umístěn typový společný štítek v českém jazyce pro jednoznačnou identifikaci GIS. Štítek musí být trvanlivý a čitelný po celou dobu životnosti.
Štítek musí obsahovat minimálně tyto infomace:
· výrobce
· typové označení 
· výrobní číslo 
· rok výroby 
· jmenovité napětí 
· jmenovité napětí při atmosférickém impulsu 
· jmenovitý proud rozvaděče 
· jmenovitý plnicí tlak izolačního média 
· celková hmotnost 
· celková hmotnost náplně plynu SF6

3.2.9. Integrovaná skříňka 
Každé pole je vybavené integrovanou ovládací skříní (místní řídící skříň). Integrované ovládací skříně musí být vybavené vnitřními ovládacími obvody pole a svorkovnicemi jako předávací místo. Potenciály všech signálů musí být vyvedeny na svorkovnice samostatně. Tedy bez společného spojování potenciálů.
Dále musí být vybavena místním ovládáním vypínače, označením pole (např. T101) a výrobním štítkem.

3.2.10. [bookmark: _Toc483224712][bookmark: _Toc290548680]Dokumentace ovládacích obvodů 
Dokumentace schémat zapojení ovládacích obvodů musí být vytvořena v platném standardu E.ON (RUPLAN) v souladu s požadavky uvedenými v dokumentech níže. Dokumentace bude předána v digitální editovatelné podobě.




[bookmark: _MON_1620715643][bookmark: _MON_1620715679]      



4. SCHVÁLENÍ A ZKOUŠKY
Zkoušky musí být provedeny dle platných norem, není-li dohodnuto jinak. Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě dohody. 


4.1 Typové zkoušky
V průběhu trvání smlouvy je kupující oprávněn vyžádat si opětovně protokol z platných typových zkoušek, které byly provedeny podle ČSN EN 62271-203 ed.2.
Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly testy prováděny, a že zkoušený typ rozvaděče vyhověl předepsaným zkouškám.

4.2 Kusové zkoušky
Na dodávaném rozvaděči musí být provedeny kusové zkoušky podle ČSN EN 62271-203 ed.2 minimálně v níže uvedeném rozsahu a musí být zdokumentovány v protokolu o zkoušce (test protokolu), který bude součástí dodávky.

a. Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu
b. Zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných a řídicích obvodů
c. Měření rezistance hlavního obvodu
d. Zkouška těsnosti
e. Kontrola dokumentace a vizuální prohlídka
f. Zkoušky těsnosti krytů
g. Mechanické funkční zkoušky
h. Zkoušky pomocných obvodů, zařízení a blokování ovládacího mechanismu
i. Tlaková zkouška přepážek


Odzkoušena bude také případná další volitelná výbava rozvaděče.

4.3 Zkoušky na místě instalace po montáži
Na místě instalace provede prodávající po montáži dodaného zboží předepsané zkoušky dle ČSN EN 62271-203 ed.2, odstavec 10.2.101. a to minimálně v rozsahu:
a. zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu 
b. zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných obvodů
c. měření rezistance hlavního obvodu
d. zkouška plynotěsnosti
e. kontroly a ověření
f. ověření kvality plynu

4.4 Přejímací zkoušky
Přejímací zkoušky budou provedeny minimálně v rozsahu kusových zkoušek pro ověření vlastností.

4.5 Dokumentace
Dodavatel dodá kompletní technickou dokumentaci nutnou pro zpracování realizačního projektu do 50- ti kalendářních dní od podpisu kupní smlouvy na dodávku rozvaděče GIS.  
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Dodavatelská dokumentace v systému RUPLAN

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN

Základní údaje a požadavky pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Systém RUPLAN je databázový CAD/CAE softwarový systém pro vytváření elektrotechnické dokumentace, a to od grafického zpracování obvodových schémat až po automatické generování kompletní doprovodné dokumentace (za současného využívání celé řady různých kontrolních mechanismů).

Pro vytváření elektrotechnické dokumentace v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie je určen softwarový modul RUPLAN-EVU, který splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 61082-1 (Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla) a dalších souvisejících norem. Norma ČSN EN 61082-1 stanovuje všeobecná pravidla pro prezentaci nebo uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy nebo tabulky, které se používají v elektrotechnickém odvětví.

V rámci společnosti E.ON se prostřednictvím systému RUPLAN (modul RUPLAN-EVU) zpracovává dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (elektrotechnická dokumentace popisující funkci a zapojení zařízení sekundární a řídicí techniky elektrických stanic, která v rámci požadovaného členění a rozsahu odpovídajícího stupně dokumentace náleží do kategorie dokumentace technických a technologických zařízení – v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Požadavky kladené na dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic jsou specifikovány v technických podmínkách společnosti E.ON (technické podmínky ECZR-TP-177 – Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému CAD/CAE), které slouží jako standard pro zhotovitele tohoto typu dokumentace.

Podle výše uvedených požadavků musí být zpracována veškerá dodavatelská dokumentace určených druhů silových zařízení (tj. veškeré sekundární obvody určených druhů silových zařízení), která se stává součástí dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN v rámci společnosti E.ON.

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic zpracovanou prostřednictvím systému RUPLAN vychází z technických podmínek ECZR-TP-177, které jsou k dispozici:

web společnosti E.ON (www.eon-distribuce.cz/zhotovitele)

Pro činnosti související se zpracováním dodavatelské dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN je k dispozici:

webový portál E.ON pro RUPLAN (www.ruplan.cz/portal)

Dodavatelská dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (digitální podoba) zpracovaná prostřednictvím systému RUPLAN musí splňovat následující:

digitální podoba dodavatelské dokumentace musí být v souladu s analogovou podobou dodavatelské dokumentace (k datu vydání této dokumentace)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být ve zdrojovém formátu zpracování (kmenová data systému RUPLAN na úrovni ASCII)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována a uložena v aktuálně platné verzi systému RUPLAN

RUPLAN-EVU – verze 4.8* (ke dni vydání tohoto dokumentu: RUPLAN-EVU – verze 4.81a)

[bookmark: _Toc404952864]sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být na předávaném nosiči dat uložena v samostatném adresáři, jehož název se shoduje s názvem projektu v souladu s hlavním adresářem dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – kap. 4.3.3)

hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.1)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro strukturování dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – příloha P.8)

strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.2)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro proces zpracování dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz ECZR-TP-177 – příloha P.11)

řídicí objekt pro tabulku druhů přístrojů použitých v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být jednotný

J00500A0 (tabulka GERART) (viz ECZR-TP-177 – vzorový projekt VZOR_EVU480_EON) (portal.ruplan.cz/StandardDetail.aspx?idStandard=127)

pro kategorizaci prvků v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace dle jednotlivých dodavatelů (výrobců) musí být použit soubor výrobců (viz ECZR-TP-177 – příloha P.14) (portal.ruplan.cz/ProducerSerie.aspx)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být současně se zdrojovým formátem zpracování předána ve formátu M-PDF (formát PDF obsahující navigaci)

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN
 – vypínače 110 kV (QM)

[bookmark: _Toc444683491]Hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace je tvořeno řetězcem po sobě jdoucích položek, které jsou od sebe navzájem odděleny pomocí oddělovacího znaku „_“ (podtržítko):

název dodavatele zařízení (výrobce)

druh zařízení

QM (vypínač)

napěťová úroveň zařízení

R110 (110 kV)

dodavatelská dokumentace (zkratka)

DD

datum (dle data vydání dodavatelské dokumentace)

ve tvaru RRRRMMDD (sestupný zápis – rok, měsíc, den)

Obecný tvar označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace:

název dodavatele zařízení_druh zařízení_napěťová úroveň zařízení_DD_datum

Hlavní adresář dokumentace v databázi systému RUPLAN – příklad aplikace:

		Název projektu

		Popis projektu



		Dodavatelská dokumentace (SIEMENS – vypínače 110 kV, typová řada 3AP1)



		SIEMENS_QM_R110_DD_20170331

		SIEMENS: Vypínače 3AP1





Strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Formát referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace je tvořen řetězcem po sobě jdoucích znaků:

předznamenání „=“

třípísmenný kód „ZZX“ (typ zařízení v dané typové řadě)

kde ZZ jsou písmena určená pro dodavatelskou dokumentaci

kde X je písmeno A až Z, kromě písmen O a I a speciálních národních znaků (X – odpovídá počtu typů)

dvojčíslí „YY“ (sub typ daného typu zařízení)

kde YY je dvojčíslí 01 až n (n – odpovídá počtu sub typů)

Obecný tvar referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace:

=ZZXYY (pokud se žádný sub typ daného typu zařízení nevyskytuje, dvojčíslí YY se vynechává)

Příklad aplikace (typová řada obsahující tři typy):

=ZZA – funkční celek vypínače typu A (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy vypínače typu A)
=ZZB – funkční celek vypínače typu B (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy vypínače typu B)
=ZZC – funkční celek vypínače typu C (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy vypínače typu C)



Obecný tvar stromové struktury funkčního celku dodavatelské dokumentace:

vypínače 110 kV

=ZZX

+QM

&EAA / AA01	Titulní list

&EAB / AB01…n	Seznam dokumentace
(generováno pro =ZZX+QM)

&EFS / C01…n	Obvodové schéma
Definiční výkres prvků
(systémový výkres – neurčeno pro tisk)

&EFS / *01…n	Obvodové schéma
jednotlivé obvody
(dle pořadových čísel stránek)

&EFS / Z*01…n	Obvodové schéma
Výkres použitých prvků
(generováno pro =ZZX+QM)

&ELU / DD01…n	Výkres uspořádání
Pohled na rozváděč

&EMA / C01…n	Zapojovací tabulka
Definiční výkres prvků
(systémový výkres – neurčeno pro tisk)

&EMA / K10…n	Zapojovací tabulka
Sestava svorkovnice
(generováno pro =ZZX+QM)



Příklad dodavatelské dokumentace:

vypínače 110 kV











V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 30.5.2019





Tisk: 30.5.2019
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28



29
-X35LB



-X35LC
29



-X1 54



-X32LB
29



-X32LA
29



-X32LA
30



-X32LB
30



-X35LC
30



-X35LB
30



31
-X35LB



-X35LC
31



-X35LC
32



-X35LB
32



-X1 62



-X32LB
31



-X32LA
31



-X32LA
32



-X32LB
32



33
-X35LB



-X35LC
33



-X1 64



-X32LB
33



-X32LA
33



-X32LA
34



-X32LB
34



-X35LC
34



-X35LB
34



-X1 119 -X1 111 -X1 121 -X1 123 13 -X1 21 -X1 23 -X1 31 -X1 33 -X1 41 -X1 43 -X1 51 -X1 53 -X1 61 -X1 63



35
-X35LB



-X35LC
35



-X35LC
36



-X35LB
36



-X1 72



-X32LB
35



-X32LA
35



-X32LA
36



-X32LB
36



-X1 71



37
-X35LB



-X35LC
37



-X1 74



-X32LB
37



-X32LA
37



-X32LA
38



-X32LB
38



-X35LC
38



-X35LB
38



-X1 73-X1 11



-X0 30 -X0 31 -X0 32 -X0 33 -X0 34 -X0 35 -X0 37 -X0 40 -X0 41 -X0 42 -X0 43-X0 38-X0 36 -X0 39



-X0 44 -X0 45 -X0 46 -X0 47 -X0 48 -X0 49 -X0 50 -X0 51 -X0 52 -X0 53 -X0 54 -X0 55 -X0 56 -X0 57
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OBVODOVÉ SCHÉMAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/ZS02.1



-S1LB



20



29



/ZS02.1



-S1LC



20



29



/ZS02.1



-S1LA



20



29



/ZS02.1



-S1LA



102



101



/ZS02.1



-S1LB



102



101



/ZS02.1



-S1LC



102



101



/ZS02.1



-S1LA



104



103



/ZS02.1



-S1LB



104



103



/ZS02.1



-S1LC



104



103



/ZS02.1



-S1LA



112



111



/ZS02.1



-S1LB



112



111



/ZS02.1



-S1LC



112



111



/ZS02.1



-S1LA



114



113



/ZS02.1



-S1LB



114



113



/ZS02.1



-S1LC



114



113



/ZS02.1



-S1LA



122



121



/ZS02.1



-S1LB



122



121



/ZS02.1



-S1LC



122



121



/ZS02.1



-S1LA



124



123



/ZS02.1



-S1LB



124



123



/ZS02.1



-S1LC



124



123



/ZS02.1



-S1LA



132



131



/ZS02.1



-S1LB



132



131



/ZS02.1



-S1LC



132



131



/ZS02.1



-S1LA



134



133



/ZS02.1



-S1LB



134



133



/ZS02.1



-S1LC



134



133



/ZS02.1



-S1LA



142



141



/ZS02.1



-S1LB



142



141



/ZS02.1



-S1LC



142



141



/ZS02.1



-S1LA



144



143



/ZS02.1



-S1LB



144



143



/ZS02.1



-S1LC



144



143



/ZS02.1



-S1LA



152



151



/ZS02.1



-S1LB



152



151



/ZS02.1



-S1LC



152



151



/ZS02.1



-S1LA



154



153



/ZS02.1



-S1LB



154



153



/ZS02.1



-S1LC



154



153



/ZS02.1



-S1LA



162



161



/ZS02.1



-S1LB



162



161



/ZS02.1



-S1LC



162



161



/ZS02.1



-S1LB



164



163



/ZS02.1



-S1LC



164



163



/ZS02.1



-S1LA



172



171



/ZS02.1



-S1LB



172



171



/ZS02.1



-S1LC



172



171



/ZS02.1



-S1LA



174



173



/ZS02.1



-S1LB



174



173



/ZS02.1



-S1LC



174



173



/ZS02.1



-S1LA



164



163



/ZS02.1



-S1LA



182



181



/ZS02.1



-S1LB



182



181



/ZS02.1



-S1LC



182



181



/ZS02.1



-S1LA



184



183



/ZS02.1



-S1LB



184



183



/ZS02.1



-S1LC



184



183



-X1 113



+AREXX



+AREXX



SIEMENS



POMOCNÉ KONTAKTY VYPÍNAÈE
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40
-X31LB



40
-X31LA



40
-X34LB



40
-X34LC



41
-X31LA



680-X1 674-X1 520-X1 521-X1677-X1676-X1



522-X1 523-X1



8-X0



24
-X34LC



25
-X31LB



25
-X31LA



23-X0



24
-X31LA



24
-X31LB



27
-X31LB



27
-X31LA



26
-X31LA



26
-X31LB



26
-X34LB



41
-X34LC



41
-X34LB



41
-X31LB



24
-X34LB



26
-X34LC



28
-X34LB



28
-X34LC



29
-X34LC



29
-X34LB



29
-X31LB



29
-X31LA



28
-X31LA



28
-X31LB



30
-X34LB



30
-X34LC



31
-X34LC



31
-X34LB



31
-X31LB



31
-X31LA



30
-X31LA



30
-X31LB



7-X07-X0



-X1 678



25
-X34LC



25
-X34LB



679-X1 682-X1



27
-X34LC



27
-X34LB



675-X1
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OBVODOVÉ SCHÉMAE.ON Distribuce, a.s.



+1.01+QM



/ZS02.1



-S16LB



82



81



/ZS02.1



-S16LB



12



11



/ZS02.1



-S16LB



34



33



/ZS02.1



-S16LB



24



23



/ZS02.1



-S16LA



62



61



/ZS02.1



-S16LB



62



61



/ZS02.1



-S16LC



62



61



/ZK02.1



-K10



72



71



/ZK02.1



-K10



24



23



/ZK02.1



-K10



52



51



/ZS02.1



-S16LC



34



33



/ZS02.1



-S16LA



34



33



/ZS02.1



-S16LA



82



81



/ZS02.1



-S16LC



82



81



/ZS02.1



-S16LC



12



11



/ZS02.1



-S16LA



12



11



/ZS02.1



-S16LC



24



23



/ZS02.1



-S16LA



24



23



+AREXX



SIEMENS



VYPÍNAÈ PØIPRAVENBLOKOVÁNÍ OPÌTOVNÉHO



ZAPNUTÍ OBVODU I



AUTO RECLOSURE



INTERLOCKING I



ZTRÁTA SF6



VYP. ZABLOKOVAN



PRU”INA



NENASTØÁDÁNÁ



EXTERNÍ SEKVENCE



EXTERN SEQUENCE



CLOSING



PRU”INA



NASTØÁDÁNÁ



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
SIEMENS
TYP 3AP1-FE
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-X32LA
40



-X32LB
40



-X35LC
40



-X35LB
40



15-X0



13-X0



-X32LB
39



39
-X32LA



39
-X35LB



-X35LC
39



850-X1 851-X1 852-X1



870-X1 874-X1 872-X1 882-X1 895-X1



894-X1
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PORUCHOVÁ SIGNALIZACE QM19.03.2017
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E.ON
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OBVODOVÉ SCHÉMAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



ZTRÁTA PLYNU SF6



II



-S8



/ZS01.1 02



0 I 01



/ZK02.1



-K10



62



61



/ZK02.1



-K61



54



53-B4



/ZB01.1
P



1213



11
/ZS02.1



-S16LA



112



111



/ZS02.1



-S16LB



112



111



/ZS02.1



-S16LC



112



111



+AREXX



+AREXX



SIEMENS



POKLES TLAKU



PLYNU SF6



POHON



NENASTØÁDÁN



ZTRÁTA TLAKU



SF6



OVLÁDÁNÍ MÍSTNÌ



OD NESOHLASU PÓLÙ



BLOKOVÁNÍ



PORUCHOVÁ SIGNALIZACE VYPÍNAÈE



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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36
-X31LA



36
-X31LB



37
-X31LB



37
-X31LA



36
-X34LC



36
-X34LB



37
-X34LB



37
-X34LC



35
-X31LA



35
-X31LB



35
-X34LC



35
-X34LB



600-X1 603



11
-X31LB



11
-X31LA



602



11
-X34LB



11
-X34LC



-X1 605



17
-X31LA



17
-X31LB



16-X0 17-X0



6-X0 C



DA
B



20-X0 21-X0 22-X0



39
-X31LA



39
-X31LB



39
-X34LB



39
-X34LC



17
-X34LB



17
-X34LC



606 607



6



/MA01.5
5



/MA01.3
7



/MA01.7



20



/MA02.8



21



/MA02.8



24



/MA01.6



23



/MA01.4



8



/MA01.8



601



17-X0



5-X0
D



C



A
B
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OBVODOVÉ SCHÉMAE.ON Distribuce, a.s.



-
f
2
Q
M



-1.01



+1.01



+QM



ZTRÁTA PLYNU SF6



A2



-K11



/ZK01.1



A1



/ZS02.1



-S1LA



30



39



/ZS02.1



-S1LB



30



39



/ZS02.1



-S1LA



206



205



/ZS02.1



-S1LB



206



205



/ZS02.1



-S1LC



206



205



/ZS02.1



-S1LC



30



39



A2



-K63



/ZK01.1



A1



A2



-K61



/ZK02.1



A1



/ZS02.1



-S1LA



92



91



/ZS02.1



-S1LC



92



91



/ZS02.1



-S1LA



84



83



/ZS02.1



-S1LC



84



83



/ZK02.1



-K61



84



83



/ZK01.1 15



1816-K16



1



2



-P1LA



/ZP01.1



1



2



-P1LB



/ZP01.1



1



2



-P1LC



/ZP01.1



/ZS02.1



-S1LA



10



19



/ZS02.1



-S1LB



10



19



/ZS02.1



-S1LC



10



19



12



11-S4



/ZS01.1



A2



-K10



/ZK02.1



A1



-B4



/ZB01.1
P



2223



21



/ZS02.1



-S1LB



84



83



/ZS02.1



-S1LB



92



91



A2



-K16



/ZK01.1
1S



FUNC=E



A1



SIEMENS



SYNCHRONIZACE



TRIP SYNCHRONIZING



POÈÍTADLO



COUNTER



GENERAL LOCKOUT SF6



V−EOBECNÉ BLOKOVÁNÍC SF6



LOCAL



VYPNUTÍ MÍSTNÍ



NESOUHLAS PÓLÙ



ENFORCED TRIPLE



POLE OPERTION KVITOVANÍ



ACKNOWLEDGE



STROJNÍ OCHRANY
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SIEMENS
TYP 3AP1-FE



S
IE
M
E
N
S
_
Q
M
_
R
11
0
_
D
D
_
2
0
17
0
3
3
1



12
47











TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE: TYP :



2322 333213 12



11



P



21 31
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[MPA]3XWKONTAKTY



1



8731 0017(TRAFAG)



TLAKOVÝ SPÍNAÈ
3HT 412 05072 001
SIEMENS 3HT 412 05072 001



TLAK



-B4
/RA01.2



/RA02.2



MONITOROVÁNÍ SF6
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UMÍSTÌNÍNASTAVENÍ



: :



OZNAÈENÍ PRVKU



TYP :



Funkce



E  ... ON-delay
R  ... OFF-delay



Wu ... interval ON



Wa ... interval OFF
Ws ... interval ON, pulse controled



Es ... ON-delay with control contact
Bp ... repeat cycle starting with OFF
Wf ... ON-time monitoring



TECHNICKÉ KOMPONENTY OBJ.ÈÍSLO :



OBJ.ÈÍSLO :



TYP



VÝROBCE:



A
1



B
1



A
2



16 18 2
6



2
8



2
515



ZPÙSOB POU”ITÍ



TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVITELNOST



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. è. :



VÝROBCE : TYP :



TYP :



A1 13 23 33 43



A2 14 24 34 44



TECHNICKÉ KOMPONENTY



ZPÙSOB POUžITÍ UMÍSTÌNÍNASTAVENÍ



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ.ÈÍSLO:



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE: TYP :



A1 13 21 31 43



A2 14 22 32 44
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1S-10D (8 ROZSAHÙ)24-250V AC/DCPOMOCNÉ NAPÌTÍ



3



2W 8 FUNCTIONS



ÈASOVÉ RELÉ
52 260
TELE OM3-IE



ÈAS



-K16
/RA02.3



/RA02.5



VYNUCENÉ OVL. 3P



-K91LB
/GA01.6



/GA01.5



OVLÁDÁNÍ MOTORU



-K91LC
/GA01.8



/GA01.7



OVLÁDÁNÍ MOTORU



4S110V DCPOMOCNÉ NAPÌTÍ



5



10A



POMOCNÉ RELÉ
21 019
SIEMENS 3RH11 40-1BF40



KONTAKTY



-K9LA
/GA01.4 /GA01.2 /MA01.7



/GA01.2/GA01.2



OVLÁDÁNÍ MOTORU



-K9LB
/GA01.5 /GA01.2 /MA01.7



/GA01.2/GA01.2



OVLÁDÁNÍ MOTORU



-K9LC
/GA01.7 /GA01.3 /MA01.7



/GA01.3/GA01.3



OVLÁDÁNÍ MOTORU



-K63
/RA02.4 /MA03.5 /MA03.4



/MA03.7/MA03.3



OVLÁDÁNÍ MOTORU



-K77
/MA02.8 /MA02.5 /MA02.3



/MA02.7/MA02.3



LOKÁLNÍ SPOU−TÌNÍ



2S,2O60V DCPOMOCNÉ NAPÌTÍ



1 POMOCNÉ RELÉ
52 774
SIEMENS 3RH1122-1BE40



KONTAKTY



-K11
/RA02.8 /MA02.2



/MA03.3



SYNCHRONIZACE ZAPNUT
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TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVITELNOST



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. è. :



VÝROBCE :



A1



A2 14



13



24



23



34



33



44



43



54



53 61



62



71



72 84



83



TYP :



TYP :



TECHNICKÉ KOMPONENTY



ZPÙSOB POUžITÍ UMÍSTÌNÍNASTAVENÍ



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ.ÈÍSLO:



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE: TYP :



A1



A2



61 71 81



14 24 34 44 52 62 72 82



13 23 33 43 51



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:
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&
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6S,2O110V DCPOMOCNÉ NAPÌTÍ



1



10A +3RH1911-1FA22



POMOCNÉ RELÉ
21 019 & 21 161
SIEMENS 3RH11 40-1BF40



KONTAKTY



-K61
/RA02.5 /MA02.4 /MA02.3 /MA01.3 /RA02.4



/MA02.6 /RA01.5/MA02.2



VYNUCENÉ ZAPNUTÍ



4S,4O110V DCPOMOCNÉ NAPÌTÍ



2



10A



POMOCNÉ RELÉ
21 019 & 51 995
SIEMENS 3RH1911-1GA04



KONTAKTY



-K10
/RA02.3 /QA04.4 /MA03.3 /RA01.4



/MA02.2 /QA04.5 /QA04.1/MA01.3



OBECNÉ VYPNUTÍ SF6



/MA01.8 /MA01.2 /MA01.2



/MA01.2/MA01.8-K75
ANTIPUMPOVACÍ PØÍSTROJ
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MIESTO



: :



OZNAÈENIE PRVKU



TYP :



MAX. PROVOZNÍ PROUD



MÌØÍCÍ NAPÌTÍ



5.8A



640V



DOPORUÈENÁ OCHRANA 5SX5 204-7 FA. SIEMENS1
2



M



VÝROBCA :



OBJ.ÈÍSLO :



OBJ.ÈÍSLO :



SPôSOB POUžITIA NASTAVITELNOS“



TECHNICKÉ KOMPONENTY PRE PRÍSTROJ TYP :



DC/AC



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D
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JménoPopis revize



Status:
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110V DCNAPÌTÍ



3 MOTOR
2HG 412 11205 003
GROSCHOPP EM94-60



VÝKON



-M1LA



/GA01.2NAPÁJECÍ MOTOR



-M1LB



/GA01.2NAPÁJECÍ MOTOR



-M1LC



/GA01.3NAPÁJECÍ MOTOR
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UMÍSTÌNÍ OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVENÍ



: :



TYP



TYP OBJ.ÈÍSLO :



VÝROBCE:



OBJ.ÈÍSLO :



TECHNICKÉ KOMPONENTY



1
2



ZPÙSOB POU”ITÍ



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:



Èíslo výkresu:



&



Celkem:
List:



Ind.revize



Vyprac.
Schvál.
Norma



Datum



È
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110-125V DCJMENOVITÉ NAPÌTÍ



3



ÈÍTAÈ POÈÍTADLO



SDÌLOVAÈ
0464 633
SIEMENS



PROVEDENÍ



-P1LA
/RA02.5POÈÍTAÈ PÓL LA



-P1LB
/RA02.6POÈÍTAÈ PÓL LB



-P1LC
/RA02.6POÈÍTAÈ PÓL LC
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TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVITELNOST



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. è. :



VÝROBCE :



1



2



TYP :



TYP :



TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVITELNOST



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. è. :



VÝROBCE :



1



2



TYP :



TYP :



TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKUNASTAVITELNOST



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. è. :



VÝROBCE :



1



2



TYP :



TYP :



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:



Èíslo výkresu:



&



Celkem:
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Ind.revize



Vyprac.
Schvál.
Norma



Datum



È
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26W250 OHMODPOR



2 ODPOR
3HG41202555-204
DANOTHERM 3HG41202555-204



VÝKON



-R1LA



/DA01.2TOPENÍ 30W



-R1LC



/DA01.4TOPENÍ 30W



32W125 OHMODPOR



4 ODPOR
3HG41202555-252
DANOTHERM 3HG41202555-252



VÝKON



-R2LA



/DA01.2TOPENÍ 15W



-R2LC



/DA01.4TOPENÍ 15W



-R3LA



/DA01.2TOPENÍ 15W



-R3LC



/DA01.4TOPENÍ 15W



180 OHMODPOR



6 ODPOR
3HG41202555-206
DANOTHERM 3HG41202555-206



VÝKON



-R1LB



/DA01.3TOPENÍ 20W



-R2LB



/DA01.2TOPENÍ 20W



-R3LB



/DA01.3TOPENÍ 20W



-R4LB



/DA01.3TOPENÍ 20W



-R5LB



/DA01.3TOPENÍ 20W



-R6LB



/DA01.4TOPENÍ 20W
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TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE:



23



2414



13



TYP :



NASTAVITELNOST



TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE:



23



2414



13



TYP :



NASTAVITELNOST



TECHN. KOMPONENTY



APLIKACE MÍSTO



: :



TYP OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE: TYP :



11 21 31 41



12 22 32 42



NASTAVITELNOST



TECHN. KOMPONENTY



MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKU



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



VÝROBCE: TYP:



TYP:



NASTAVITELNOSTFUNKCE



4
4



3
4



7
4



8
4



0
2



9
4



14 2
4



4
3



3
3



7
3



8
3 9
3



13 2
3



0
1II 0 I



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:



Èíslo výkresu:



&



Celkem:
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Ind.revize
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Datum



È
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ÈERNÁ(SW)2SSPÍNACÍ KONTAKTY



1



3SB1..



TLAÈÍTKO
2HG 412 05536 002
SIEMENS 2HG 412 05536 002



BARVA



-S9
/MA01.4



/MA01.5



VYPNUTÍ LOKÁLNÌ



SPÍNACÍ KONTAKTY



1



3SB1..



TLAÈÍTKO
3HG 412 05536 026
SIEMENS 3HG 412 05536 026



BARVA



-S3
/MA02.8LOKÁLNÍ SPU−TÌNÍ



4OKONTAKTY



1



3SB1...



PØEPÍNAÈ
2HG 412 05536 004
SIEMENS 2HG 412 05536 004



JMENOVITÉ NAPÌTÍ



-S4
/RA02.4VYNUCENÁ SYNCRONIZAC



250V8WKONTAKTY



1



6A



PØEPÍNAÈ
2HG 41205536 010
SIEMENS 3SB1



JMENOVITÉ NAPÌTÍ



-S8



/
M
A
0
1.
2



/
M
A
0
2
.3



/
M
A
0
2
.5



/
M
A
0
2
.7



/
R
A
0
1.
8



/
M
A
0
2
.8



/
M
A
0
1.
4



OVLÁDÁNÍ LOKÁLNÌ
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TECHN. KOMPONENTY



MÍSTO OZNAÈENÍ PRVKU



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



VÝROBCE:



11



12



21



22



23



24



33



34



43



44



51



52



61



62



71



72



81



82



91



92



101



102



111



112



1 2



TYP:



TYP:



APLIKACE NASTAVITELNOST



TECHN. KOMPONENTY



MÍSTO



: :



OBJEDNACÍ ÈÍSLO



OBJ. È.



TYP:



OZNAÈENÍ PRVKU



VÝROBCE:



2
9



2
0



19
10



3
9



3
0



4
1



4
2



5
1



5
2



6
1



6
2



6
3



6
4



7
3



7
4



8
3



8
4



9
3



9
4



10
3



10
4



11
3



12
3



12
4



13
3



13
4



14
3



14
4



15
3



15
4



16
3



16
4



17
3



17
4



18
3



18
4



19
3



19
4



2
0
3



2
0
4



7
1



7
2



13
2



8
1



8
2



9
1



9
2



10
1



10
2



11
1



11
2



12
1



12
2



13
1



14
1



14
2



15
1



15
2



16
1



16
2



17
1



17
2



18
1



18
2



19
1



19
2



11
4



2
13



2
14



2
2
3



2
2
4



2
2
1



2
2
2



2
4
3



2
4
4



2
3
3



2
3
4



2
5
3



2
5
4



2
6
9



2
6
0



TYP:



NASTAVITELNOSTFUNKCE



2
0
5



2
0
6



2
15



2
16



1 2 3 4 5 6 7 8



F
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B



A



1 2 3 4 5 6 7 8
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A



Datum
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220V DC3S,9OKONTAKTY



3



2A



PØEPÍNAÈ
3SV 92933 90E/3S
SIEMENS 3HG 429 09082 933



JMENOVITÉ NAPÌTÍ



-S16LA
/QA04.7 /QA04.8 /QA04.2 /QA04.6



/QA04.4 /GA01.4 /RA01.2



POMOCNÝ SPÍNAÈ



-S16LB
/QA04.7 /QA04.8 /QA04.3 /QA04.6



/QA04.4 /GA01.5 /RA01.3



POMOCNÝ SPÍNAÈ



-S16LC
/QA04.7 /QA04.8 /QA04.3 /QA04.6



/QA04.4 /GA01.7 /RA01.3



POMOCNÝ SPÍNAÈ



48-250V DC43 KKONTAKTY



3



2-10A



PØEPÍNAÈ
3SV 92892 20S/170E/2V0E/4W
SIEMENS 3HG 429 09082 893



JMENOVITÉ NAPÌTÍ



-S1LA
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SIEMENS 2HG 412 10676 023



KONTAKTY
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/MA01.2ZAVÍRACÍ CÍVKA



-Y1LB
/MA01.4ZAVÍRACÍ CÍVKA



-Y1LC
/MA01.6ZAVÍRACÍ CÍVKA



-Y3LA
/MA02.2OTVÍRACÍ CÍVKA
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE
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11 -WLQM0302
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:
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-X0



1,5mm2H07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/MA01.2 612 1 -K751 1-X31LB



/MA01.4 4446 Q2 -K9LC-X31LB



/MA02.2 334 3 -K101 1-X31LB



/MA03.3 436 4 -K101 1-X31LB



/RA02.3 A137 5 -K16-X31LB



/RA02.8 A139 6 -K11-X31LB



/QA04.3 +1.01 4061 Q7 -X31LB-S16LB



/QA04.2 f912RY 6272Q Q8 -S16LB-K10



/GA01.5 53051 9 -X1-S16LB



/DA01.3 NEQM 22 12 -R2LB-R1LB



/RA01.3 +1.13 851111 13 -X1-S16LB



/RA01.3 H912CCB 874112 15 -X1-S16LB



/RA02.3 3635 16 -X31LB-X31LB



/RA02.3 9184 17 -S1LB-S1LB



/RA02.5 171 20 -X31LB-P1LA



/RA02.6 101 21 -S1LB-P1LB



/RA02.6 171 22 -X34LB-P1LC



/QA04.4 2424 23 -X31LB-K10



/GA01.2 914 24 -X31LB1 1-K9LA
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/GA01.4 32A1 28 -X31LB-K9LA
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/QA01.3 12121 30 -X32LB-S1LB



/QA01.3 14123 31 -X32LB-S1LB



/QA01.4 16131 32 -X32LB-S1LB



/QA01.4 18133 33 -X32LB-S1LB



/QA01.5 20141 34 -X32LB-S1LB



/QA01.5 22143 35 -X32LB-S1LB



/QA01.6 24151 36 -X32LB-S1LB



/QA01.6 26153 37 -X32LB-S1LB



/QA01.6 28161 38 -X32LB-S1LB



/QA01.7 30163 39 -X32LB-S1LB
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:
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/QA01.7 34173 41 -X32LB-S1LB
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/QA01.8 38183 43 -X32LB-S1LB



/QA01.3 11122 44 -X35LB-S1LB



/QA01.3 13124 45 -X35LB-S1LB



/QA01.4 15132 46 -X35LB-S1LB



/QA01.4 17134 47 -X35LB-S1LB
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ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



/QA01.3 +1.13<- 13121 11 -X1+ARE03 -XN113



31 -WSQM0305



/QA01.3 f31QM<- 12122 12 -X35LB+ARE03 -XH



/QA01.3 +1.13 1113 13 -X1-X32LB



/QA01.3 f41QM<- 14133 14 -X35LB+ARE03 -XH



/QA01.4 1521 -X32LB



/QA01.4 1622 -X35LB



/QA01.4 1723 -X32LB



/QA01.4 1824 -X35LB



/QA01.5 1931 -X32LB



/QA01.5 2032 -X35LB



/QA01.5 2133 -X32LB



/QA01.5 2234 -X35LB



/QA01.6 2341 -X32LB



/QA01.6 2442 -X35LB



/QA01.6 2543 -X32LB



/QA01.6 2644 -X35LB



/QA01.6 2751 -X32LB



/QA01.6 2852 -X35LB



/QA01.7 2953 -X32LB



/QA01.7 3054 -X35LB



/QA01.7 3161 -X32LB



/QA01.7 3262 -X35LB



/QA01.7 3363 -X32LB



/QA01.7 3464 -X35LB



/QA01.8 3571 -X32LB



/QA01.8 3672 -X35LB



/QA01.8 3773 -X32LB



/QA01.8 3874 -X35LB



/QA01.1 2110 -X32LB



/QA01.1 3111 -X32LB



/QA01.1 4112 -X32LB



/QA01.2 +1.01 67631 113<- -X1+ARE03 -XN101



12 -WSQM0304



/QA01.2 6114 -X32LB



/QA01.1 1119 -X32LB



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
SIEMENS
TYP 3AP1-FE



S
I
E
M
E
N
S
_
Q
M
_
R
1
1
0
_
D
D
_
2
0
1
7
0
3
3
1



30
47











1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:



Èíslo výkresu:



&



Celkem:
List:



Ind.revize



Vyprac.
Schvál.
Norma



Datum



È
.z
ak



.z
ho



t.
:



È
.v
ýk



r.
zh



ot
.:



È
.s
ta
vb



y:



L
O
G
O
 
z
h
o
t
o
v
i
t
e
l
e



d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e



È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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E.ON
=ZZA&EMA/K31



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



/QA01.2 7121 -X32LB



/QA01.2 8122 -X32LB



/QA01.3 9123 -X32LB



/QA01.3 10124 -X32LB



/QA01.1 20210 -S1LB



/QA01.1 101211 -S1LB



/QA01.1 102212 -S1LB



/QA01.2 103213 -S1LB



/QA01.2 104214 -S1LB



/QA01.1 29219 -S1LB



/QA01.2 111221 -S1LB



/QA01.2 112222 -S1LB



/QA01.3 113223 -S1LB



/QA01.3 114224 -S1LB



/QA01.1 2310 -X35LB



/QA01.1 3311 -X35LB



/QA01.1 4312 -X35LB



/QA01.2 5313 -X35LB



/QA01.2 f44QM<- 6202 314 -X35LB+ARE03 -XR



11 -WSQM0304



/QA01.1 1319 -X35LB



/QA01.2 7321 -X35LB



/QA01.2 8322 -X35LB



/QA01.3 9323 -X35LB



/QA01.3 10324 -X35LB
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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1
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=ZZA K32SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1 EMA19.03.2017



E.ON
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E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/GA01.2 +1.31<- 1311 450 -K9LA 1+ARE03 -XN131



21 -WLQM0301



/GA01.2 +1.31455 451-X1



/GA01.2 13451 455 -K9LB 1-X1



/GA01.2 460 456-X1



/GA01.3 13456 460 -K9LC 1-X1



/GA01.3 530 461-X1



/GA01.2 -1.31<- 3322 465 -K9LA 1+ARE03 -XN131



/GA01.2 -1.31470 466-X1



/GA01.2 33466 470 -K9LB 1-X1



/GA01.2 475 471-X1



/GA01.3 33471 475 -K9LC 1-X1



/GA01.3 526 476-X1



500L1EQM/DA01.2



/DA01.2 L1EQM 1811a 501<- -X31LB+ARE03 -XE



32 -WLQM0302



/DA01.2 L1EQM500 502-XH



/DA01.3 L2EQM<- 122a 505 -R5LB+ARE03 -XE



23 -WSQM0302



/DA01.3 L2EQM505 506-XH



/DA01.4 L3EQM 1833a 510<- -X34LB+ARE03 -XE



/DA01.4 L3EQM510 511-XH



/DA01.3 NEQM 12114a 515<- -X0+ARE03 -XE



/DA01.3 NEQM515 516-XH



/QA04.7 28520 -X31LB



/QA04.8 30521 -X31LB



/QA04.7 29522 -X34LB



/QA04.8 31523 -X34LB



/GA01.5 530 524-X1



525/GA01.6



/GA01.4 A2476 Q526 -K9LA-X1



527/GA01.4



/GA01.5 4619 530 -X1-X0



/MA02.7 +1.11<- 1347 Q591 -K77 1+ARE03 -XN111



/MA02.3 -1.11 44646Q 593 -K77 1-X1



/RA02.3 +1.01 61222Q 600 -X1-B4



/RA02.3 +1.0119Q 601-S1LB
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/RA02.4 +1.01 11602 -X34LB



/RA02.4 +1.01 1118 603 -S4-K16



/RA02.2 -1.01 A2629 605 -K77-X1



/RA02.3 -1.01 A2 Q606 -K10



/RA02.3 -1.01 2 Q607 -P1LA



/MA01.2 +f2QM<- 4311 610 -S8 1+ARE03 -XR



41 -WSQM0301



611+f2QM/MA01.2



/MA01.4 +1.01<- 2323 612 -S8 1+ARE03 -XN101



/MA01.2 220 44 Q613 -S8 1



/MA01.2 220 1614 -X31LB 1



/MA01.4 220 39 Q615 -S1LB



/MA01.6 220 1620 -X34LB 1



/MA01.8 220 43 Q621 -K9LA



/MA01.3 -f2QM<- 1332 625 -K10+ARE03 -XR



/MA01.8 -f2QM A2A2 626 -K75-K11



/MA01.5 -f2QM 23627 -S9 1



/MA01.5 -1.01<- 2474 628 -S9 1+ARE03 -XN101



/MA01.5 -1.01605 629-X1



/MA02.2 f11QML1 141 Q630 -K61 1+ARE03 -R1



/MA02.2 f11QML155 631<- +ARE03 -XR



72 -WSQM0302



/MA02.3 f1QML1 3376 632<- -S8 1+ARE03 -XR



/MA02.4 f11QML2 241 Q635 -K61 1+ARE03 -R2



/MA02.4 f11QML283 636<- +ARE03 -XR



/MA02.5 f1QML2 73104 637<- -S8 1+ARE03 -XR



/MA02.6 f11QML3 341 Q640 -K61 1+ARE03 -R3



/MA02.6 f11QML3111 641<- +ARE03 -XR



/MA02.7 f1QML3 83136 642<- -S8 1+ARE03 -XR



/MA02.2 -1.11 2198 Q645<- -K11 1+ARE03 -XN111



/MA02.2 -1.11593Q 646-X1



/MA02.3 -1.11 44593Q 647 -K61 1-X1



/MA02.6 +1.11 13591 Q650 -K61 1-X1



/QA04.6 26674 -X31LB



/QA04.6 27675 -X34LB



/QA04.1 +1.01 71113 Q676 -K10-X1
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/QA04.4 +1.01 23677 -K10



/QA04.1 f912RY 72 Q678 -K10



/QA04.4 f912CLR<- 25213 679 -X34LB+ARE03 -XR



11 -WSQM0304



/QA04.5 51680 -K10



/QA04.5 52682 -K10



/MA02.1 142 688 -X31LB+ARE03 -R1



/MA02.3 812 690 -S1LB+ARE03 -R2



/MA02.5 142 692 -X34LB+ARE03 -R3



/MA01.1 13695 -X31LB



/MA01.3 62 Q697 -S1LB



/MA01.5 13699 -X34LB



/MA03.3 f12QML1 51 730 -X31LB 1+ARE03 -R4



/MA03.3 f12QML1 14141 731<- -K63 1+ARE03 -XR



52 -WSQM0303



/MA03.5 f12QML2 2231 735 -S1LB 1+ARE03 -R5



/MA03.5 f12QML2 24162 736<- -K63 1+ARE03 -XR



/MA03.6 f12QML3 51 740 -X34LB 1+ARE03 -R6



/MA03.7 f12QML3 34183 741<- -K63 1+ARE03 -XR



/MA03.3 -1.21 3185 745<- -K11 1+ARE03 -XN121



/MA03.3 -1.21 747746 -X1



/MA03.4 74644 747 -X11 -K63



/MA03.7 +1.21 1344 Q750<- -K63 1+ARE03 -XN121



/MA03.2 152 788 -X31LB+ARE03 -R4



/MA03.4 1912 790 -S1LB+ARE03 -R5



/MA03.6 152 792 -X34LB+ARE03 -R6



/RA01.2 +1.13<- 1341 850 -B4+ARE03 -XN113



63 -WSQM0306



/RA01.3 +1.13 13851 -X0



/RA01.4 +1.13 89461Q 852 -X1-K10



/RA01.2 H721A<- 1132 870 -B4+ARE03 -XH



/RA01.4 H722A<- 6243 872 -K10+ARE03 -XH



/RA01.3 H912CCB<- 1554 874 -X0+ARE03 -XH



/RA01.5 H911T<- 5425 882 -K61+ARE03 -XH



/RA01.8 +1.13 85201 894 -X1-S8



/RA01.8 H91CLMAN<- 0266 895 -S8+ARE03 -XH



1000/DA01.7
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X1



1,5mm2 UK5NH07V-K SW



1001/DA01.7



1002/DA01.7



1003/DA01.7



1004/DA01.7



1005/DA01.7



1006/DA01.7



1007/DA01.7



1008/DA01.7



1009/DA01.7
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X31LA



1,5mm2H07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/MA01.2 220 391 Q1 -S1LA1 1-X31LB



/MA01.2 A22 2 -Y1LA1 1-X31LB



/MA02.2 f11QML1 1933 3 -S1LA1 1-X31LB



/MA02.2 A24 4 -Y3LA1 1-X31LB



/MA03.3 f12QML1 2235 5 -S1LA1 1-X31LB



/MA03.3 A26 6 -Y4LA1 1-X31LB



/GA01.2 19 9 -M1LA1 1-X31LB



/GA01.2 210 10 -M1LA1 1-X31LB



/RA02.3 +1.01 1911 Q11 -S1LA-X31LB



/MA01.1 6213 Q13 -S1LA-X31LB



/MA02.1 8114 14 -S1LA-X31LB



/MA03.2 19115 15 -S1LA-X31LB



/RA02.5 1017 17 -S1LA-X31LB



/DA01.2 L1EQM 118 18 -R1LA-X31LB



/DA01.2 219 19 -R3LA-X31LB



/QA04.4 3324 24 -S16LA-X31LB



/QA04.4 3425 25 -S16LA-X31LB



/QA04.6 8126 26 -S16LA-X31LB



/QA04.6 8227 27 -S16LA-X31LB



/QA04.7 1128 28 -S16LA-X31LB



/QA04.7 1229 29 -S16LA-X31LB



/QA04.8 2330 30 -S16LA-X31LB



/QA04.8 2431 31 -S16LA-X31LB



/GA01.4 5232 32 -S16LA-X31LB



/RA02.3 8435 35 -S1LA-X31LB



/RA02.3 9136 36 -S1LA-X31LB



/RA02.3 9237 37 -S1LA-X31LB



/RA02.7 3039 Q39 -S1LA-X31LB



/QA04.2 +1.01 6140 40 -S16LA-X31LB



/QA04.2 f912RY 6241 41 -S16LA-X31LB



/GA01.4 5144 44 -S16LA-X31LB



/MA01.2 6446 46 -S1LA-X31LB



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
0
3
.
2
0
1
7



=
Z
Z
A
+
Q
M
&
E
M
A



K
5
0



M
Z
D



=ZZA K50SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X31LB EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K50



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X31LB



1,5mm2H07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/MA01.2 220 1614 1 -X31LA1 1-X1



/MA01.2 2A 2 -X31LA11 1-X0



/MA02.2 f11QML1 314Q 3 -X31LA1 1-K61



/MA02.2 4A 4 -X31LA31 1-X0



/MA03.3 f12QML1 5730 5 -X31LA1 1-X1



/MA03.3 6A 6 -X31LA41 1-X0



/GA01.2 924 9 -X31LA1 1-X0



/GA01.2 1025 10 -X31LA1 1-X0



/RA02.3 +1.01 11600 11 -X31LA-X1



/MA01.1 13695 13 -X31LA-X1



/MA02.1 14688 14 -X31LA-X1



/MA03.2 15788 15 -X31LA-X1



/RA02.5 1720 17 -X31LA-X0



/DA01.2 L1EQM 18501 18 -X31LA-X1



/DA01.2 191 19 -X31LA-R2LB



/QA04.4 2423 24 -X31LA-X0



/QA04.4 2533 25 -X31LA-S16LB



/QA04.6 26674 26 -X31LA-X1



/QA04.6 2781 27 -X31LA-S16LB



/QA04.7 28520 28 -X31LA-X1



/QA04.7 2911 29 -X31LA-S16LB



/QA04.8 30521 30 -X31LA-X1



/QA04.8 3123 31 -X31LA-S16LB



/GA01.4 3228 32 -X31LA-X0



/RA02.3 3516 35 -X31LA-X0



/RA02.3 3616 36 -X31LA-X0



/RA02.3 37A 37 -X31LA5-X0



/RA02.7 39A 39 -X31LA6-X0



/QA04.2 +1.01 4071Q 40 -X31LA-K10



/QA04.2 f912RY 418 41 -X31LA-X0



/GA01.4 449 44 -X31LA-X0



/MA01.2 46A 46 -X31LA2-X0



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
0
3
.
2
0
1
7



=
Z
Z
A
+
Q
M
&
E
M
A



K
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0
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Z
D



=ZZA K60SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LA EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K60



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X32LA



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.1 291 1 -S1LA-X32LB



/QA01.1 202 2 -S1LA-X32LB



/QA01.1 1013 3 -S1LA-X32LB



/QA01.1 1024 4 -S1LA-X32LB



/QA01.2 +1.01 1035 5 -S1LA-X32LB



/QA01.2 1046 6 -S1LA-X32LB



/QA01.2 1117 7 -S1LA-X32LB



/QA01.2 1128 8 -S1LA-X32LB



/QA01.3 1139 9 -S1LA-X32LB



/QA01.3 11410 10 -S1LA-X32LB



/QA01.3 +1.13 12111 11 -S1LA-X32LB



/QA01.3 12212 12 -S1LA-X32LB



/QA01.3 +1.13 12313 13 -S1LA-X32LB



/QA01.3 12414 14 -S1LA-X32LB



/QA01.4 13115 15 -S1LA-X32LB



/QA01.4 13216 16 -S1LA-X32LB



/QA01.4 13317 17 -S1LA-X32LB



/QA01.4 13418 18 -S1LA-X32LB



/QA01.5 14119 19 -S1LA-X32LB



/QA01.5 14220 20 -S1LA-X32LB



/QA01.5 14321 21 -S1LA-X32LB



/QA01.5 14422 22 -S1LA-X32LB



/QA01.6 15123 23 -S1LA-X32LB



/QA01.6 15224 24 -S1LA-X32LB



/QA01.6 15325 25 -S1LA-X32LB



/QA01.6 15426 26 -S1LA-X32LB



/QA01.6 16127 27 -S1LA-X32LB



/QA01.6 16228 28 -S1LA-X32LB



/QA01.7 16329 29 -S1LA-X32LB



/QA01.7 16430 30 -S1LA-X32LB



/QA01.7 17131 31 -S1LA-X32LB



/QA01.7 17232 32 -S1LA-X32LB



/QA01.7 17333 33 -S1LA-X32LB



/QA01.7 17434 34 -S1LA-X32LB



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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TYP 3AP1-FE
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
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”ÍLY/



”ÍLA BARVA
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=ZZA K61SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LA EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K61



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X32LA



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.8 18135 35 -S1LA-X32LB



/QA01.8 18236 36 -S1LA-X32LB



/QA01.8 18337 37 -S1LA-X32LB



/QA01.8 18438 38 -S1LA-X32LB



/RA01.2 +1.13 11139 39 -S16LA-X32LB



/RA01.2 H912CCB 11240 40 -S16LA-X32LB



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
SIEMENS
TYP 3AP1-FE
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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I
1
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9
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0
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=ZZA K70SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LB EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K70



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X32LB



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.1 1119 1 -X32LA-X1



/QA01.1 2110 2 -X32LA-X1



/QA01.1 3111 3 -X32LA-X1



/QA01.1 4112 4 -X32LA-X1



/QA01.2 +1.01 5113 5 -X32LA-X1



/QA01.2 6114 6 -X32LA-X1



/QA01.2 7121 7 -X32LA-X1



/QA01.2 8122 8 -X32LA-X1



/QA01.3 9123 9 -X32LA-X1



/QA01.3 10124 10 -X32LA-X1



/QA01.3 +1.13 1111 11 -X32LA-X1



/QA01.3 1230 12 -X32LA-X0



/QA01.3 +1.13 1313 13 -X32LA-X1



/QA01.3 1431 14 -X32LA-X0



/QA01.4 1521 15 -X32LA-X1



/QA01.4 1632 16 -X32LA-X0



/QA01.4 1723 17 -X32LA-X1



/QA01.4 1833 18 -X32LA-X0



/QA01.5 1931 19 -X32LA-X1



/QA01.5 2034 20 -X32LA-X0



/QA01.5 2133 21 -X32LA-X1



/QA01.5 2235 22 -X32LA-X0



/QA01.6 2341 23 -X32LA-X1



/QA01.6 2436 24 -X32LA-X0



/QA01.6 2543 25 -X32LA-X1



/QA01.6 2637 26 -X32LA-X0



/QA01.6 2751 27 -X32LA-X1



/QA01.6 2838 28 -X32LA-X0



/QA01.7 2953 29 -X32LA-X1



/QA01.7 3039 30 -X32LA-X0



/QA01.7 3161 31 -X32LA-X1



/QA01.7 3240 32 -X32LA-X0



/QA01.7 3363 33 -X32LA-X1



/QA01.7 3441 34 -X32LA-X0



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
SIEMENS
TYP 3AP1-FE
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
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”ÍLY/
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=ZZA K71SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LB EMA19.03.2017



E.ON
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E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X32LB



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.8 3571 35 -X32LA-X1



/QA01.8 3642 36 -X32LA-X0



/QA01.8 3773 37 -X32LA-X1



/QA01.8 3843 38 -X32LA-X0



/RA01.2 +1.13 3913 39 -X32LA-X0



/RA01.2 H912CCB 4015 40 -X32LA-X0
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VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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TYP 3AP1-FE
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA
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=ZZA K80SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X34LB EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K80



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X34LB



1,5mm2H07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/MA01.6 220 1620 1 -X34LC1 1-X1



/MA01.6 2D 2 -X34LC11 1-X0



/MA02.6 f11QML3 3640Q 3 -X34LC1 1-X1



/MA02.6 4D 4 -X34LC31 1-X0



/MA03.6 f12QML3 5740 5 -X34LC1 1-X1



/MA03.6 6D 6 -X34LC41 1-X0



/GA01.3 926 9 -X34LC1 1-X0



/GA01.3 1027 10 -X34LC1 1-X0



/RA02.4 +1.01 11602 11 -X34LC-X1



/MA01.5 13699 13 -X34LC-X1



/MA02.5 14692 14 -X34LC-X1



/MA03.6 15792 15 -X34LC-X1



/RA02.6 1722 17 -X34LC-X0



/DA01.4 L3EQM 18510 18 -X34LC-X1



/DA01.4 191 19 -X34LC-R6LB



/QA04.4 2434 24 -X34LC-S16LB



/QA04.4 f912CLR 25679 25 -X34LC-X1



/QA04.6 2682 26 -X34LC-S16LB



/QA04.6 27675 27 -X34LC-X1



/QA04.7 2812 28 -X34LC-S16LB



/QA04.7 29522 29 -X34LC-X1



/QA04.8 3024 30 -X34LC-S16LB



/QA04.8 31523 31 -X34LC-X1



/GA01.7 3229 32 -X34LC-X0



/RA02.4 3517 35 -X34LC-X0



/RA02.4 3617 36 -X34LC-X0



/RA02.4 37D 37 -X34LC5-X0



/RA02.8 39D 39 -X34LC6-X0



/QA04.3 +1.01 407 40 -X34LC-X0



/QA04.3 f912RY 4162Q 41 -X34LC-S16LB



/GA01.7 449 44 -X34LC-X0



/MA01.6 46D 46 -X34LC2-X0
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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E.ON
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E
V
U
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d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X34LC



1,5mm2H07V-K SW



1 H07V-K 1,5mm2 SWPOZ.:



/MA01.6 220 391 Q1 -S1LC1 1-X34LB



/MA01.6 A22 2 -Y1LC1 1-X34LB



/MA02.6 f11QML3 1933 3 -S1LC1 1-X34LB



/MA02.6 A24 4 -Y3LC1 1-X34LB



/MA03.6 f12QML3 2235 5 -S1LC1 1-X34LB



/MA03.6 A26 6 -Y4LC1 1-X34LB



/GA01.3 19 9 -M1LC1 1-X34LB



/GA01.3 210 10 -M1LC1 1-X34LB



/RA02.4 +1.01 1911 Q11 -S1LC-X34LB



/MA01.5 6213 Q13 -S1LC-X34LB



/MA02.5 8114 14 -S1LC-X34LB



/MA03.6 19115 15 -S1LC-X34LB



/RA02.6 1017 17 -S1LC-X34LB



/DA01.4 L3EQM 118 18 -R1LC-X34LB



/DA01.4 219 19 -R3LC-X34LB



/QA04.4 3324 24 -S16LC-X34LB



/QA04.4 f912CLR 3425 25 -S16LC-X34LB



/QA04.6 8126 26 -S16LC-X34LB



/QA04.6 8227 27 -S16LC-X34LB



/QA04.7 1128 28 -S16LC-X34LB



/QA04.7 1229 29 -S16LC-X34LB



/QA04.8 2330 30 -S16LC-X34LB



/QA04.8 2431 31 -S16LC-X34LB



/GA01.7 5232 32 -S16LC-X34LB



/RA02.4 8435 35 -S1LC-X34LB



/RA02.4 9136 36 -S1LC-X34LB



/RA02.4 9237 37 -S1LC-X34LB



/RA02.8 3039 Q39 -S1LC-X34LB



/QA04.3 +1.01 6140 40 -S16LC-X34LB



/QA04.3 f912RY 6241 41 -S16LC-X34LB



/GA01.7 5144 44 -S16LC-X34LB



/MA01.6 6446 46 -S1LC-X34LB



SIEMENS
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
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3
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=ZZA K100SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LB EMA19.03.2017



E.ON
=ZZA&EMA/K100



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X35LB



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.1 1319 1 -X35LC-X1



/QA01.1 2310 2 -X35LC-X1



/QA01.1 3311 3 -X35LC-X1



/QA01.1 4312 4 -X35LC-X1



/QA01.2 5313 5 -X35LC-X1



/QA01.2 f44QM 6314 6 -X35LC-X1



/QA01.2 7321 7 -X35LC-X1



/QA01.2 8322 8 -X35LC-X1



/QA01.3 9323 9 -X35LC-X1



/QA01.3 10324 10 -X35LC-X1



/QA01.3 1144 11 -X35LC-X0



/QA01.3 f31QM 1212 12 -X35LC-X1



/QA01.3 1345 13 -X35LC-X0



/QA01.3 f41QM 1414 14 -X35LC-X1



/QA01.4 1546 15 -X35LC-X0



/QA01.4 1622 16 -X35LC-X1



/QA01.4 1747 17 -X35LC-X0



/QA01.4 1824 18 -X35LC-X1



/QA01.5 1948 19 -X35LC-X0



/QA01.5 2032 20 -X35LC-X1



/QA01.5 2149 21 -X35LC-X0



/QA01.5 2234 22 -X35LC-X1



/QA01.6 2350 23 -X35LC-X0



/QA01.6 2442 24 -X35LC-X1



/QA01.6 2551 25 -X35LC-X0



/QA01.6 2644 26 -X35LC-X1



/QA01.6 2752 27 -X35LC-X0



/QA01.6 2852 28 -X35LC-X1



/QA01.7 2953 29 -X35LC-X0



/QA01.7 3054 30 -X35LC-X1



/QA01.7 3154 31 -X35LC-X0



/QA01.7 3262 32 -X35LC-X1



/QA01.7 3355 33 -X35LC-X0



/QA01.7 3464 34 -X35LC-X1



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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TYP 3AP1-FE
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X35LB



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.8 3556 35 -X35LC-X0



/QA01.8 3672 36 -X35LC-X1



/QA01.8 3757 37 -X35LC-X0



/QA01.8 3874 38 -X35LC-X1



/RA01.3 +1.13 3913 39 -X35LC-X0



/RA01.3 H912CCB 4015 40 -X35LC-X0
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X35LC



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.1 291 1 -S1LC-X35LB



/QA01.1 202 2 -S1LC-X35LB



/QA01.1 1013 3 -S1LC-X35LB



/QA01.1 1024 4 -S1LC-X35LB



/QA01.2 1035 5 -S1LC-X35LB



/QA01.2 f44QM 1046 6 -S1LC-X35LB



/QA01.2 1117 7 -S1LC-X35LB



/QA01.2 1128 8 -S1LC-X35LB



/QA01.3 1139 9 -S1LC-X35LB



/QA01.3 11410 10 -S1LC-X35LB



/QA01.3 12111 11 -S1LC-X35LB



/QA01.3 f31QM 12212 12 -S1LC-X35LB



/QA01.3 12313 13 -S1LC-X35LB



/QA01.3 f41QM 12414 14 -S1LC-X35LB



/QA01.4 13115 15 -S1LC-X35LB



/QA01.4 13216 16 -S1LC-X35LB



/QA01.4 13317 17 -S1LC-X35LB



/QA01.4 13418 18 -S1LC-X35LB



/QA01.5 14119 19 -S1LC-X35LB



/QA01.5 14220 20 -S1LC-X35LB



/QA01.5 14321 21 -S1LC-X35LB



/QA01.5 14422 22 -S1LC-X35LB



/QA01.6 15123 23 -S1LC-X35LB



/QA01.6 15224 24 -S1LC-X35LB



/QA01.6 15325 25 -S1LC-X35LB



/QA01.6 15426 26 -S1LC-X35LB



/QA01.6 16127 27 -S1LC-X35LB



/QA01.6 16228 28 -S1LC-X35LB



/QA01.7 16329 29 -S1LC-X35LB



/QA01.7 16430 30 -S1LC-X35LB



/QA01.7 17131 31 -S1LC-X35LB



/QA01.7 17232 32 -S1LC-X35LB



/QA01.7 17333 33 -S1LC-X35LB



/QA01.7 17434 34 -S1LC-X35LB



SIEMENS
VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
SIEMENS
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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=ZZA K111SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LC EMA19.03.2017
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+QM



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



-X35LC



1,5mm2H07V-K SW



/QA01.8 18135 35 -S1LC-X35LB



/QA01.8 18236 36 -S1LC-X35LB



/QA01.8 18337 37 -S1LC-X35LB



/QA01.8 18438 38 -S1LC-X35LB



/RA01.3 +1.13 11139 39 -S16LC-X35LB



/RA01.3 H912CCB 11240 40 -S16LC-X35LB
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VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
0
3
.
2
0
1
7



=
Z
Z
B
+
Q
M
&
E
M
A



K
2
0



M
Z
D



=ZZB K20



E.ON



EMA19.03.2017 SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1



=ZZB&EMA/K20



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/DA01.3 <- 135 A PEEQM PE



D



B



C



+ARE04 -XE



11 -WLQM0402



/QA01.3 <- -S1 12171 A +1.13 11



D



B



C



+ARE04 -XN113



12 -WSQM0403



/QA01.3 -S1 123A +1.13 13



D



B



C



/QA01.4 -S1 131A 21



D



B



C



/QA01.4 -S1 133A 23



D



B



C



/QA01.5 -S1 141A 31



D



B



C



/QA01.5 -S1 143A 33



D



B



C



/QA01.6 -S1 151A 41



D



B



C



/QA01.6 -S1 153A 43



D



B



C



/QA01.6 -S1 161A 51



D



B



C



/QA01.7 -S1 163A 53



D



B



C



/QA01.7 -S1 171A 61



D



B



C



/QA01.7 -S1 173A 63



D



B



C



/QA01.8 -S1 181A 71



D



B



C



/QA01.8 -S1 183A 73



D



B



C



/QA01.1 -S1 20A 110



D



B



C



/QA01.1 -S1 101A 111



D



B



C



H07V-K



-X1



2,5mm2 SW



INTERNÍ



SIEMENS SIEMENS
TYP 3AP1-FG



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV



S
I
E
M
E
N
S
_
Q
M
_
R
1
1
0
_
D
D
_
2
0
1
7
0
3
3
1



18
25











XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



1 2 3 4 5 6 7 8



F



E



D



C



B



A



Datum



D



C



JménoPopis revize



Status:



Èíslo výkresu:



&



Celkem:
List:



Ind.revize



Vyprac.
Schvál.
Norma



Datum



È
.z
ak



.z
ho



t.
:



È
.v
ýk



r.
zh



ot
.:



È
.s
ta
vb



y:



L
O
G
O
 
z
h
o
t
o
v
i
t
e
l
e



d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e



È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE
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È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
0
3
.
2
0
1
7
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B
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D



=ZZB K22



E.ON



EMA19.03.2017 SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1



=ZZB&EMA/K22



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



A B



C D



511L3EQM/DA01.4



/DA01.2 <- -R2 274 QA NEQM 515



D



B



C



+ARE04 -XE



11 -WLQM0402



A B



C D



516NEQM/DA01.3



A B



C D



517NEQM/DA01.3



/DA01.6 -X1 B91 A +1.31 521



D



B



C



451-S16



A B



C D



522+1.31/DA01.6



/DA01.6 -S16 92A 523



D



B



C



/DA01.6 -K9 A1A 524



D



B



C



/DA01.6 -X1 BA2 A -1.31 526



D



B



C



466-K9



A B



C D



527-1.31/DA01.6



/MA02.4 -X1 C13 A +1.11 591



D



B



C



612-S8



A B



C D



592+1.11/MA02.5



/MA02.3 -S3 24A 593



D



B



C



A B



C D



594/MA02.3



/RA01.1 <- -B4 22310 A +1.01 600



D



B



C



+ARE04 -XN101



12 -WSQM0404



/RA01.2 -S1 19A +1.01 601



D



B



C



A B



C D



602+1.01/RA01.3



H07V-K



-X1



2,5mm2 SW



INTERNÍ



SIEMENS SIEMENS
TYP 3AP1-FG



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL



B
I
1



1
9
.
0
3
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7
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E.ON



EMA19.03.2017 SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1



=ZZB&EMA/K23



E
V
U
 
m
o
d
u
l 
4
.8
1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/RA01.1 <- -K10 A2911 A -1.01 605



D



B



C



+ARE04 -XN101



11 -WSQM0404



/RA01.2 -P1 2A -1.01 606



D



B



C



A B



C D



607-1.01/RA01.2



/MA01.4 <- -S8 4311 A +f2QM 610



D



B



C



+ARE04 -XR



52 -WSQM0401



A B



C D



611+f2QM/MA01.4



/MA01.6 <- -S8 2353



591 B



A +1.11 612



D



B



C



+ARE04 -XN111



-X1



A B



C D



613+1.11/MA01.5



/MA01.4 -S8 44 QA 616



D



B



C



/MA01.4 -S1 41A 617



D



B



C



1



/MA01.4 -S1 6313Q A 618



D



B



C



-K75



/MA01.4 <- 32 A -f2QM 625



D



B



C



+ARE04 -XR



A B



C D



626-f2QM/MA01.4



/MA01.5 -S9 23A -f2QM 627



D



B



C



/MA01.5 <- -S9 2494



645 B



A -1.11 628



D



B



C



1+ARE04 -XN111



-X1



A B



C D



629-1.11/MA01.4



/MA02.2 -S1 193 QA f11QM 630



D



B



C



/MA02.2 <- 65 A f11QM 631



D



B



C



+ARE04 -XR



H07V-K



SW1 H07V-K



-X1



2,5mm2 SW



INTERNÍ



1,5mm2POZ.:



SIEMENS SIEMENS
TYP 3AP1-FG



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA



POTENCIÁL
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1
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EMA19.03.2017 SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1



=ZZB&EMA/K24



E
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4
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1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/MA02.3 <- -S8 3377 A f1QM 632



D



B



C



+ARE04 -XR



11 -WSQM0401



/MA02.2 -X1 C34Q A -1.11 645



D



B



C



628-K10



A B



C D



646-1.11/MA02.2



/RA01.8 -S16 81A 674



D



B



C



/RA01.8 -S16 82A 675



D



B



C



/RA01.6 -K10 71 QA 676



D



B



C



/RA01.7 -K10 23A 677



D



B



C



/RA01.6 -K10 72 QA 678



D



B



C



/RA01.7 -S16 34A 679



D



B



C



/RA01.8 -K10 51A 680



D



B



C



/RA01.8 -K10 52A 681



D



B



C



/MA02.2 -S1 81A 688



D



B



C



/MA02.2 -S1 82A 689



D



B



C



/MA02.2 -Y3 A1214 A 690



D



B



C



-S1



A B



C D



694/MA01.4



/MA01.4 -Y1 A162 A 695



D



B



C



-S1



/MA02.6 -S1 223A f12QM 730



D



B



C



H07V-K



-X1
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
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”ÍLY/
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E
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1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/MA02.6 <- 81 A f12QM 731



D



B



C



+ARE04 -XR



21 -WSQM0402



/MA02.6 <- -K10 4472 A -1.21 745



D



B



C



+ARE04 -XN121



A B



C D



746-1.21/MA02.6



/MA02.6 -S1 191A 788



D



B



C



/MA02.6 -S1 192A 789



D



B



C



/MA02.6 -Y4 A1244 A 790



D



B



C



-S1



/RA01.4 <- -B4 1331 A +1.13 850



D



B



C



+ARE04 -XN113



52 -WSQM0404



/RA01.4 -X1 B61Q A +1.13 851



D



B



C



894-K10



/RA01.4 <- -B4 1112 A H721A 870



D



B



C



+ARE04 -XH



/RA01.4 <- -K10 6223 A H722A 872



D



B



C



+ARE04 -XH



/RA01.5 <- -S16 11234 A H912CCB 874



D



B



C



+ARE04 -XH



/RA01.5 -X1 B01 A +1.13 894



D



B



C



851-S8



/RA01.5 <- -S8 0246 A H91CLMAN 895



D



B



C



+ARE04 -XH



A B



C D



1000/DA01.8



A B



C D



1001/DA01.8



A B



C D



1002/DA01.8



A B



C D



1003/DA01.8



H07V-K



-X1



2,5mm2 SW



INTERNÍ



SIEMENS SIEMENS
TYP 3AP1-FG
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
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V
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4
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1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



A B



C D



1004/DA01.8



A B



C D



1005/DA01.8



A B



C D



1006/DA01.8



A B



C D



1007/DA01.8



A B



C D



1008/DA01.8



A B



C D



1009/DA01.8



H07V-K



-X1



2,5mm2 SW



INTERNÍ



SIEMENS SIEMENS
TYP 3AP1-FG



VÝKONOVÝ VYPÍNAÈ 110 kV
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È. KABEL SCH. ZAPOJENÍ MATERIÁL VODIÈÙ TYP SVORKY:POKRAÈUJE



STANDARD: STANDARD:



VÝKR.\SPOL.OBSAZ.”IL: TYP KABELU:



ZPÌTNÝ
ODKAZ OZNAÈENÍ CÍLE OZNAÈENÍ CÍLEÈ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



È.
POZNÁMKALTG



”ÍLY/
LTG
”ÍLY/



”ÍLA BARVA
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B
I
1



1
9
.
0
3
.
2
0
1
7



=
Z
Z
B
+
Q
M
&
E
M
A



K
5
0



M
Z
D



=ZZB K50
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EMA19.03.2017 SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0



=ZZB&EMA/K50



E
V
U
 
m
o
d
u
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4
.8
1A



ZAPOJOVACÍ TABULKAE.ON Distribuce, a.s.



+QM



/QA01.3 <- -S1 122112 A f31QM 30



D



B



C



+ARE04 -XH



21 -WSQM0403



/QA01.3 <- -S1 124123 A f41QM 31



D



B



C



+ARE04 -XH



/QA01.4 -S1 132A 32



D



B



C



/QA01.4 -S1 134A 33



D



B



C



/QA01.5 -S1 142A 34



D



B



C



/QA01.5 -S1 144A 35



D



B



C



/QA01.6 -S1 152A 36



D



B



C



/QA01.6 -S1 154A 37



D



B



C



/QA01.6 -S1 162A 38



D



B



C



/QA01.7 -S1 164A 39



D



B



C



/QA01.7 -S1 172A 40



D



B



C



/QA01.7 -S1 174A 41



D



B



C



/QA01.8 -S1 182A 42



D



B



C



/QA01.8 -S1 184A 43



D



B



C



H07V-K



-X0



2,5mm2 SW



INTERNÍ



SIEMENS SIEMENS
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			Listy


			=ZZA+QM&EAA


			AA01  (TITULNÍ LIST)





			=ZZA+QM&EAB


			AB01  (SEZNAM DOKUMENTACE)


			AB02  (SEZNAM DOKUMENTACE)





			=ZZA+QM&EFS


			DA01  (TEMPEROVÁNÍ)


			GA01  (NAPÁJENÍ POHONŮ DC)


			MA01  (ZAPÍNACÍ OBVOD QM)


			MA02  (1. VYPÍNACÍ OBVOD QM)


			MA03  (2. VYPÍNACÍ OBVOD QM)


			QA01  (STAVOVÁ SIGNALIZACE)


			QA04  (STAVOVÁ SIGNALIZACE QM)


			RA01  (PORUCHOVÁ SIGNALIZACE QM)


			RA02  (PORUCHOVÁ SIGNALIZACE QM)


			ZB01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZK01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZK02  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZM01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZP01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZR01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZS01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZS02  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZY01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)





			=ZZA+QM&ELU


			DD01  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)


			DD02  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)


			DD03  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)


			DD04  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)


			DD05  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)





			=ZZA+QM&EMA


			K10  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-XH)


			K20  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0)


			K21  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0)


			K30  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K31  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K32  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K33  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K34  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K35  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K40  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X31LA)


			K50  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X31LB)


			K60  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LA)


			K61  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LA)


			K70  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LB)


			K71  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X32LB)


			K80  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X34LB)


			K90  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X34LC)


			K100  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LB)


			K101  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LB)


			K110  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LC)


			K111  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X35LC)





			=ZZB+QM&EAA


			AA01  (TITULNÍ LIST)





			=ZZB+QM&EAB


			AB01  (SEZNAM DOKUMENTACE)





			=ZZB+QM&EFS


			DA01  (NAPÁJENÍ POHONŮ AC, TEMPEROVÁNÍ)


			MA01  (ZAPÍNACÍ OBVOD QM)


			MA02  (VYPÍNACÍ OBVODY QM)


			QA01  (STAVOVÁ SIGNALIZACE QM)


			RA01  (PORUCHOVÁ SIGNALIZACE QM)


			ZB01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZK01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZM01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZP01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZR01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZS01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZS02  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)


			ZY01  (VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ)





			=ZZB+QM&ELU


			DD01  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)


			DD02  (POHLED NA ROZVÁDĚČ)





			=ZZB+QM&EMA


			K20  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K21  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K22  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K23  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K24  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K25  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K26  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1)


			K50  (SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0)











			479: 


			480: 


			767: 


			768: 


			806: 


			807: 


			958: 


			959: 


			1047: 


			1048: 


			1136: 


			1137: 


			1199: 


			1200: 


			1252: 


			1253: 


			1293: 


			1294: 


			1346: 


			1347: 


			1393: 


			1394: 


			1446: 


			1447: 


			1623: 


			1624: 


			1788: 


			1789: 


			1835: 


			1836: 


			1900: 


			1901: 


			1961: 


			1962: 


			2016: 


			2017: 


			2067: 


			2068: 


			2134: 


			2135: 


			2181: 


			2182: 


			2345: 


			2346: 


			2412: 


			2413: 


			2509: 


			2510: 


			2552: 


			2553: 


			2597: 


			2598: 


			2803: 


			2804: 


			2858: 


			2859: 


			2909: 


			2910: 


			2964: 


			2965: 


			3015: 


			3016: 


			3070: 


			3071: 


			3123: 


			3124: 


			3176: 


			3177: 


			3227: 


			3228: 


			3284: 


			3285: 


			3335: 


			3336: 


			3390: 


			3391: 


			3439: 


			3440: 


			3490: 


			3491: 


			3541: 


			3542: 


			3598: 


			3599: 


			3653: 


			3654: 


			3706: 


			3707: 


			3755: 


			3756: 


			3804: 


			3805: 


			3853: 


			3854: 


			3895: 


			3896: 


			3931: 


			3932: 


			3975: 


			3976: 


			4022: 


			4023: 


			4063: 


			4064: 


			4098: 


			4099: 


			4133: 


			4134: 


			4176: 


			4177: 


			4223: 


			4224: 


			4266: 


			4267: 


			4311: 


			4312: 


			4358: 


			4359: 


			4407: 


			4408: 


			4448: 


			4449: 


			4489: 


			4490: 


			4541: 


			4542: 


			4586: 


			4587: 


			4640: 


			4641: 


			4691: 


			4692: 


			4740: 


			4741: 


			4791: 


			4792: 


			4840: 


			4841: 


			4889: 


			4890: 


			4938: 


			4939: 


			4987: 


			4988: 










image2.wmf




image3.emf
DD_RUPLNA_T_R110

.docx


DD_RUPLNA_T_R110.docx
		[image: EON_B]

		Dodavatelská dokumentace v systému RUPLAN          Silová zařízení – přístrojové transformátory (TA, TV, TW)

		Stran:

		1 / 3







		[image: EON_B]

		Dodavatelská dokumentace v systému RUPLAN          Silová zařízení – přístrojové transformátory (TA, TV, TW)		Stran:



		

		

		1 / 3









Dodavatelská dokumentace v systému RUPLAN

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN

Základní údaje a požadavky pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Systém RUPLAN je databázový CAD/CAE softwarový systém pro vytváření elektrotechnické dokumentace, a to od grafického zpracování obvodových schémat až po automatické generování kompletní doprovodné dokumentace (za současného využívání celé řady různých kontrolních mechanismů).

Pro vytváření elektrotechnické dokumentace v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie je určen softwarový modul RUPLAN-EVU, který splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 61082-1 (Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla) a dalších souvisejících norem. Norma ČSN EN 61082-1 stanovuje všeobecná pravidla pro prezentaci nebo uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy nebo tabulky, které se používají v elektrotechnickém odvětví.

V rámci společnosti E.ON se prostřednictvím systému RUPLAN (modul RUPLAN-EVU) zpracovává dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (elektrotechnická dokumentace popisující funkci a zapojení zařízení sekundární a řídicí techniky elektrických stanic, která v rámci požadovaného členění a rozsahu odpovídajícího stupně dokumentace náleží do kategorie dokumentace technických a technologických zařízení – v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Požadavky kladené na dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic jsou specifikovány v technických podmínkách společnosti E.ON (technické podmínky ECZR-TP-177 – Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému CAD/CAE), které slouží jako standard pro zhotovitele tohoto typu dokumentace.

Podle výše uvedených požadavků musí být zpracována veškerá dodavatelská dokumentace určených druhů silových zařízení (tj. veškeré sekundární obvody určených druhů silových zařízení), která se stává součástí dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN v rámci společnosti E.ON.

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic zpracovanou prostřednictvím systému RUPLAN vychází z technických podmínek ECZR-TP-177, které jsou k dispozici:

web společnosti E.ON (www.eon-distribuce.cz/zhotovitele)

Pro činnosti související se zpracováním dodavatelské dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN je k dispozici:

webový portál E.ON pro RUPLAN (www.ruplan.cz/portal)

Dodavatelská dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (digitální podoba) zpracovaná prostřednictvím systému RUPLAN musí splňovat následující:

digitální podoba dodavatelské dokumentace musí být v souladu s analogovou podobou dodavatelské dokumentace (k datu vydání této dokumentace)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být ve zdrojovém formátu zpracování (kmenová data systému RUPLAN na úrovni ASCII)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována a uložena v aktuálně platné verzi systému RUPLAN

RUPLAN-EVU – verze 4.8* (ke dni vydání tohoto dokumentu: RUPLAN-EVU – verze 4.81a)

[bookmark: _Toc404952864]sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být na předávaném nosiči dat uložena v samostatném adresáři, jehož název se shoduje s názvem projektu v souladu s hlavním adresářem dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – kap. 4.3.3)

hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.1)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro strukturování dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – příloha P.8)

strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.2)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro proces zpracování dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz ECZR-TP-177 – příloha P.11)

řídicí objekt pro tabulku druhů přístrojů použitých v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být jednotný

J00500A0 (tabulka GERART) (viz ECZR-TP-177 – vzorový projekt VZOR_EVU480_EON) (portal.ruplan.cz/StandardDetail.aspx?idStandard=127)

pro kategorizaci prvků v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace dle jednotlivých dodavatelů (výrobců) musí být použit soubor výrobců (viz ECZR-TP-177 – příloha P.14) (portal.ruplan.cz/ProducerSerie.aspx)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být současně se zdrojovým formátem zpracování předána ve formátu M-PDF (formát PDF obsahující navigaci)

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN
 – přístrojové transformátory (TA, TV, TW)

[bookmark: _Toc444683491]Hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace je tvořeno řetězcem po sobě jdoucích položek, které jsou od sebe navzájem odděleny pomocí oddělovacího znaku „_“ (podtržítko):

název dodavatele zařízení (výrobce)

druh zařízení

TA (přístrojový transformátor proudu – PTP)

TV (přístrojový transformátor napětí – PTN)

TW (přístrojový transformátor kombinovaný – PTK)

napěťová úroveň zařízení

R110 (110 kV)

R22 (22 kV)

dodavatelská dokumentace (zkratka)

DD

datum (dle data vydání dodavatelské dokumentace)

ve tvaru RRRRMMDD (sestupný zápis – rok, měsíc, den)

Obecný tvar označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace:

název dodavatele zařízení_druh zařízení_napěťová úroveň zařízení_DD_datum

Hlavní adresář dokumentace v databázi systému RUPLAN – příklad aplikace:

		Název projektu

		Popis projektu



		Dodavatelská dokumentace (HAEFELY TRENCH – PTK, typová řada IVOKT 123)



		HAEFELY_TRENCH_TW_R110_DD_20170331

		HAEFELY TRENCH: PTK IVOKT 123





Strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Formát referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace je tvořen řetězcem po sobě jdoucích znaků:

předznamenání „=“

třípísmenný kód „ZZX“ (typ zařízení v dané typové řadě)

kde ZZ jsou písmena určená pro dodavatelskou dokumentaci

kde X je písmeno A až Z, kromě písmen O a I a speciálních národních znaků (X – odpovídá počtu typů)

dvojčíslí „YY“ (sub typ daného typu zařízení)

kde YY je dvojčíslí 01 až n (n – odpovídá počtu sub typů)

Obecný tvar referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace:

=ZZXYY (pokud se žádný sub typ daného typu zařízení nevyskytuje, dvojčíslí YY se vynechává)

Příklad aplikace (typová řada obsahující tři typy):

=ZZA – funkční celek přístrojového transformátoru typu A (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy přístrojového transformátoru typu A)
=ZZB – funkční celek přístrojového transformátoru typu B (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy přístrojového transformátoru typu B)
=ZZC – funkční celek přístrojového transformátoru typu C (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy přístrojového transformátoru typu C)



Obecný tvar stromové struktury funkčního celku dodavatelské dokumentace:

přístrojové transformátory (TA, TV, TW – obecně T)

=ZZX

+T

&EAA / AA01	Titulní list

&EAB / AB01…n	Seznam dokumentace
(generováno pro =ZZX+T)

&EFS / C01…n	Obvodové schéma
Definiční výkres prvků
(systémový výkres – neurčeno pro tisk)

&EFS / Z*01…n	Obvodové schéma
Výkres použitých prvků
(generováno pro =ZZX+T)



Pozn.:
Uvedený obecný tvar stromové struktury funkčního celku dodavatelské dokumentace přístrojových transformátorů představuje její minimální požadovaný rozsah. Dodavatelská dokumentace přístrojových transformátorů může být rozšířena o příslušející obvodová schémata (proudové a napěťové obvody). Jsou-li součástí dodávaných přístrojových transformátorů sekundární obvody pro signalizaci (např. pokles tlaku plynu SF6), musí být tyto obvody rovněž součástí dodavatelské dokumentace přístrojových transformátorů.



Příklad dodavatelské dokumentace:

přístrojové transformátory (TW)











V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 16.10.2018





Tisk: 16.10.2018
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Dodavatelská dokumentace v systému RUPLAN

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN

Základní údaje a požadavky pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Systém RUPLAN je databázový CAD/CAE softwarový systém pro vytváření elektrotechnické dokumentace, a to od grafického zpracování obvodových schémat až po automatické generování kompletní doprovodné dokumentace (za současného využívání celé řady různých kontrolních mechanismů).

Pro vytváření elektrotechnické dokumentace v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie je určen softwarový modul RUPLAN-EVU, který splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 61082-1 (Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla) a dalších souvisejících norem. Norma ČSN EN 61082-1 stanovuje všeobecná pravidla pro prezentaci nebo uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy nebo tabulky, které se používají v elektrotechnickém odvětví.

V rámci společnosti E.ON se prostřednictvím systému RUPLAN (modul RUPLAN-EVU) zpracovává dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (elektrotechnická dokumentace popisující funkci a zapojení zařízení sekundární a řídicí techniky elektrických stanic, která v rámci požadovaného členění a rozsahu odpovídajícího stupně dokumentace náleží do kategorie dokumentace technických a technologických zařízení – v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

Požadavky kladené na dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic jsou specifikovány v technických podmínkách společnosti E.ON (technické podmínky ECZR-TP-177 – Správa dokumentace sekundární technologie elektrických stanic s využitím systému CAD/CAE), které slouží jako standard pro zhotovitele tohoto typu dokumentace.

Podle výše uvedených požadavků musí být zpracována veškerá dodavatelská dokumentace určených druhů silových zařízení (tj. veškeré sekundární obvody určených druhů silových zařízení), která se stává součástí dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN v rámci společnosti E.ON.

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci zpracovanou v systému RUPLAN

Pravidla pro dodavatelskou dokumentaci sekundární technologie elektrických stanic zpracovanou prostřednictvím systému RUPLAN vychází z technických podmínek ECZR-TP-177, které jsou k dispozici:

web společnosti E.ON (www.eon-distribuce.cz/zhotovitele)

Pro činnosti související se zpracováním dodavatelské dokumentace sekundární technologie elektrických stanic zpracované prostřednictvím systému RUPLAN je k dispozici:

webový portál E.ON pro RUPLAN (www.ruplan.cz/portal)

Dodavatelská dokumentace sekundární technologie elektrických stanic (digitální podoba) zpracovaná prostřednictvím systému RUPLAN musí splňovat následující:

digitální podoba dodavatelské dokumentace musí být v souladu s analogovou podobou dodavatelské dokumentace (k datu vydání této dokumentace)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být ve zdrojovém formátu zpracování (kmenová data systému RUPLAN na úrovni ASCII)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována a uložena v aktuálně platné verzi systému RUPLAN

RUPLAN-EVU – verze 4.8* (ke dni vydání tohoto dokumentu: RUPLAN-EVU – verze 4.81a)

[bookmark: _Toc404952864]sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být na předávaném nosiči dat uložena v samostatném adresáři, jehož název se shoduje s názvem projektu v souladu s hlavním adresářem dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – kap. 4.3.3)

hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.1)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro strukturování dokumentace v databázi systému RUPLAN (navazuje na ECZR-TP-177, viz ECZR-TP-177 – příloha P.8)

strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz níže kap. 2.2)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být zpracována v souladu s pravidly pro proces zpracování dokumentace v databázi systému RUPLAN (viz ECZR-TP-177 – příloha P.11)

řídicí objekt pro tabulku druhů přístrojů použitých v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být jednotný

J00500A0 (tabulka GERART) (viz ECZR-TP-177 – vzorový projekt VZOR_EVU480_EON) (portal.ruplan.cz/StandardDetail.aspx?idStandard=127)

pro kategorizaci prvků v sestavě databáze projektu dodavatelské dokumentace dle jednotlivých dodavatelů (výrobců) musí být použit soubor výrobců (viz ECZR-TP-177 – příloha P.14) (portal.ruplan.cz/ProducerSerie.aspx)

sestava databáze projektu dodavatelské dokumentace musí být současně se zdrojovým formátem zpracování předána ve formátu M-PDF (formát PDF obsahující navigaci)

Dodavatelská dokumentace zpracovaná v systému RUPLAN
 – odpojovače 110 kV (Q)

[bookmark: _Toc444683491]Hlavní adresář dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace je tvořeno řetězcem po sobě jdoucích položek, které jsou od sebe navzájem odděleny pomocí oddělovacího znaku „_“ (podtržítko):

název dodavatele zařízení (výrobce)

druh zařízení

Q (odpojovač)

napěťová úroveň zařízení

R110 (110 kV)

dodavatelská dokumentace (zkratka)

DD

datum (dle data vydání dodavatelské dokumentace)

ve tvaru RRRRMMDD (sestupný zápis – rok, měsíc, den)

Obecný tvar označení dodavatelské dokumentace v hlavním adresáři dodavatelské dokumentace:

název dodavatele zařízení_druh zařízení_napěťová úroveň zařízení_DD_datum

Hlavní adresář dokumentace v databázi systému RUPLAN – příklad aplikace:

		Název projektu

		Popis projektu



		Dodavatelská dokumentace (SERW – odpojovače 110 kV, typová řada OT 110-K)



		SERW_Q_R110_DD_20170331

		SERW: Odpojovače OT 110-K





Strukturování dodavatelské dokumentace v databázi systému RUPLAN

Formát referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace je tvořen řetězcem po sobě jdoucích znaků:

předznamenání „=“

třípísmenný kód „ZZX“ (typ zařízení v dané typové řadě)

kde ZZ jsou písmena určená pro dodavatelskou dokumentaci

kde X je písmeno A až Z, kromě písmen O a I a speciálních národních znaků (X – odpovídá počtu typů)

dvojčíslí „YY“ (sub typ daného typu zařízení)

kde YY je dvojčíslí 01 až n (n – odpovídá počtu sub typů)

Obecný tvar referenčního označení funkčního celku dodavatelské dokumentace:

=ZZXYY (pokud se žádný sub typ daného typu zařízení nevyskytuje, dvojčíslí YY se vynechává)

Příklad aplikace (typová řada obsahující tři typy):

=ZZA – funkční celek odpojovače typu A (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy odpojovače typu A)
=ZZB – funkční celek odpojovače typu B (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy odpojovače typu B)
=ZZC – funkční celek odpojovače typu C (příp. použito dvojčíslí YY pro sub typy odpojovače typu C)



Obecný tvar stromové struktury funkčního celku dodavatelské dokumentace:

odpojovače 110 kV

=ZZX

+Q

&EAA / AA01	Titulní list

&EAB / AB01…n	Seznam dokumentace
(generováno pro =ZZX+Q)

&EFS / C01…n	Obvodové schéma
Definiční výkres prvků
(systémový výkres – neurčeno pro tisk)

&EFS / *01…n	Obvodové schéma
jednotlivé obvody
(dle pořadových čísel stránek)

&EFS / Z*01…n	Obvodové schéma
Výkres použitých prvků
(generováno pro =ZZX+Q)

&ELU / DD01…n	Výkres uspořádání
Pohled na rozváděč

&EMA / C01…n	Zapojovací tabulka
Definiční výkres prvků
(systémový výkres – neurčeno pro tisk)

&EMA / K10…n	Zapojovací tabulka
Sestava svorkovnice
(generováno pro =ZZX+Q)



Příklad dodavatelské dokumentace:

odpojovače 110 kV









V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 30.5.2019





Tisk: 30.5.2019
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