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Prostor rozvodny

TS 2 TS 1

ŽB stěna EI 30 DP1ŽB stěna výšky 6,7 m - EI 60 DP1

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru rozvodny

- hranice parcel investora
- posuzovaný objekt
- příjezdová komunikace

- vyznačení požárně nebezpečného prostoru trafostanic

- vyznačení požárního úseku venkovní technologie


