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DPS

PØEHLEDOVÉ SCHÉMAEG.D, a.s.
SPOLEÈNÁ ZAØÍZENÍ ROZVODNY 110 kV
TR HUMPOLEC - MODERNIZACE

10
2
0
0
0
2
8
6
5

MÌØENÍ

10/50/30 VA
0,2/0,5/3P

2x VPU-123
110/V3//0,1/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV

=AEA04

T101

S2DA
QA/04 QB/04

S2DA

FVE/04

AGU-123

0,2S/0,5/5P20/5P20
10/15/30/30 VA

TA/04

FV0/04 FVJ/04

25 MVA

T101

QM/04

KTP 300
300/1 A

TZ/04

10P30

110/22/6,3 kV

10 VA

0,2S/0,5/5P20/5P20
100/200/400//1/1/1/1 A

HD24N
(STÁV.)(STÁV.)

SB21/10.2

=AEA03

V1389

S2DA
QA/03

0,2S/0,5/5P20/5P20

QB/03
S2DA

S2DA-T
QV/03

FVE/03

VAU-123

10/15/30/30 VA

TA/03

TW/03

0,2/0,5/3P
10/50/30 VA

TV/03

QM/03

QE/03
S2DA-T

MÍROVKA

GL-311 F3
(STÁV.)

400/800/1600//1/1/1/1 A

110/V3//0,1/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV

=AEA02

=AEA02

QM/02

TA/02
AGU-123

S2DA
QA/02 QB/02

S2DA

10/15/30/30 VA
0,2S/0,5/5P20/5P20

400/800/1600//1/1/1/1 A

=AEA01

=AEA01

V1390

S2DA
QA/01 QB/01

S2DA

S2DA-T
QV/01

FVE/01

VAU-123

TA/01

TW/01

TV/01

0,2/0,5/3P
10/50/30 VA

QM/01

MÍROVKA

GL-311 F3
(STÁV.)

0,2S/0,5/5P20/5P20
10/15/30/30 VA

400/800/1600//1/1/1/1 A

110/V3//0,1/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV

QE/01
S2DA-T

=AEA03 =AEA04

SP

GL-311 F1

GL-311 F1

TR 110/22 kV HUMPOLEC JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

HUM=AEA00&EFA/BA01
3
8

P1 P1

P1

P1
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DPS

PØEHLEDOVÉ SCHÉMAEG.D, a.s.
SPOLEÈNÁ ZAØÍZENÍ ROZVODNY 110 kV
TR HUMPOLEC - MODERNIZACE

10
2
0
0
0
2
8
6
5

=AEA05

=AEA05

V1391

S2DA
QA/05 QB/05

S2DA

S2DA-T
QV/05

FVE/05

VAU-123

TA/05

TW/05

TV/05

0,2/0,5/3P
10/50/30 VA

QM/05
GL-311 F3

(STÁV.)

0,2S/0,5/5P20/5P20
10/15/30/30 VA

400/800/1600//1/1/1/1 A

110/V3//0,1/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV

QE/05
S2DA-T

H.CEREKEV

=AEA06

SP

=AEA06

T102

S2DA
QA/06 QB/06

S2DA

FVE/06

AGU-123

0,2S/0,5/5P20/5P20
10/15/30/30 VA

TA/06

FV0/06 FVJ/06

25 MVA

T102

QM/06

110/22/6,3 kV

0,2S/0,5/5P20/5P20
100/200/400//1/1/1/1 A

HD24N
(STÁV.)(STÁV.)

SB21/10.2

GL-311 F1
(STÁV.)

=AEA07

=AEA07

V1359

S2DA
QA/07 QB/07

S2DA

S2DA-T
QV/07

FVE/07

VAU-123

TA/07

TW/07

TV/07

0,2/0,5/3P
10/50/30 VA

QM/07
GL-311 F3

(STÁV.)

0,2S/0,5/5P20/5P20
10/15/30/30 VA

400/800/1600//1/1/1/1 A

110/V3//0,1/V3/0,1/V3/0,1/V3 kV

QE/07
S2DA-T

PELHØIMOV

(STÁV.)
3EL2... (SIEMENS)

TR 110/22 kV HUMPOLEC JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

HUM=AEA00&EFA/BA02
4
8

P1P1 P1
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